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RESUMO 
Barros, Joao Carlos Gomes de. Avaliayao de Desempenho dos Sistemas Prediais de 
Aparelhos Sanitarios em Edificios Escolares da Rede Municipal de Campinas - SP, 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de 
Campinas, 2004. 
Os projetos dos edificios escolares normalmente sao padronizados para 
diferentes situac;:oes, sem levar em considerayao as necessidades dos usuarios, o que 
pode resultar em urn desempenho global insatisfat6rio dos sistemas prediais de 
aparelhos sanitarios. Assim, o presente trabalho consiste em uma avaliayao do 
desempenho desses sistemas em uma amostra de edificios escolares da rede 
municipal de Campinas, atraves da aplicayao de questionarios aos usuarios e, tambem, 
da verificayao de sua conformidade com as regulamentac;:Qes relativas ao assunto em 
questao, de forma a obter subsidios para o desenvolvimento de novos projetos. 
Palavras-chave: desempenho; aparelhos sanitarios; escola 
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ABSTRACT 
Barros Joao Carlos Gomes de, Evaluation of the Sanitation Equipment Performance 
within the Building System of the Public School System in Campinas - SP: College of 
Civil Engineering, Architecture and Urbanism State University of Campinas, 2004. 
Normally, the school building designs are standardized to different situations 
without taking into consideration the needs of the users, what can result in an insufficient 
global behavior of the plumbing fixtures systems. So, this research refers to an 
evaluation of these system behavior in a sample of school buildings of the Campinas 
Public Schools, through the applying of a questionnaire to these buildings users as well 
the checking of the conformity with the National Regulations related to the approached 
issue. 
Key words: performance, sanitation equipment, schools. 
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1 INTRODUCAO 
A evoluc;:ao dos sistemas prediais hidraulicos e sanitarios, na hist6ria da 
humanidade desde a antiguidade, pode ser observada atraves de poucos escritos que 
restaram ou de informayoes obtidas em escavayoes arqueol6gicas. Verifica-se que 
estes sistemas sempre estiveram ligados as classes sociais mais elevadas, nao tendo, 
a classe baixa, acesso a este beneficia. 
Segundo Santos (2004), grande parte das civiliza<;:oes antigas desenvolveu-se 
nas proximidades de rios e lagos, o que pode ser verificado atraves do mais antigo 
registro hist6rico das primeiras concentrayoes nos vales dos Rios Amarelo, Hindo, 
Tigre, Eufrates e Nilo, situados respectivamente na China, Paquistao, Mesopotamia e 
Egito. Posteriormente, outras civiliza<;:oes aparecem em vales de rios: os hebreus, as 
margens do Jordao, e os romanos, as margens do Rio Tigre. A partir da hist6ria desses 
povos e que se verificam as primeiras tecnicas (sistemas), metodos e leis com rela<;:ao 
ao uso da agua e ao encaminhamento das aguas servidas. 
Ja na Roma Antiga, apareceram os banhos publicos, que eram abertos a toda a 
popula<;:ao, e as termas, nas quais se davam grande parte dos encontros sociais; alem 
disso, muitas residencias possuiam banheiros com agua quente e fria. A cidade de 
Roma chegou a contar com onze aquedutos, alguns deles com varios quilometros de 
extensao, que distribuiam agua continuamente, sem restri<;:ao (LANDI, 1993). 
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Com a chegada da ldade Media, verifica-se urn retrocesso nesses sistemas, 
devido a repressao imposta nesse periodo: o banho publico passa a ser proibido; os 
dejetos gerados sao lanc;:ados pelas janelas; o consumo estimado de agua, na Roma 
antiga, cai de 1.300 para 1 litro por pessoa por dia e tudo isso resulta na proliferagao de 
pestes, que atingem grande parte da populagao: 
Os sistemas prediais hidraulicos e sanitarios usados nesse periodo sao 
ineficientes devido a grandes problemas tecnicos, quer seja no tocante as perdas e 
desperdicio de agua - pelos equipamentos usados - quer no destino correto dos 
dejetos produzidos. 
A partir da Revolugao Industrial e da crescente urbanizagao, ocorre urn maior 
desenvolvimento dos sistemas prediais e, conseqOentemente, uma maior preocupagao 
com seu desempenho. A partir desse periodo, esses sistemas ganham uma importancia 
tecnol6gica consideravel, sendo contemplados nos c6digos de edificac,:oes das 
principais cidades do mundo. 
Com a organizagao da sociedade modema, fez-se necessaria tambem a 
estruturagao de todos os sistemas que envolvem uma casa, urn quarteirao, urn bairro, 
uma cidade, urn estado etc., exigindo uma interagao de todos os sistemas, de modo a 
garantir urn desempenho minimamente adequado. 
Aos poucos, os sistemas prediais hidraulico e sanitarios foram sendo 
implementados nas diferentes tipologias de edificac,:Oes, onde os problemas sanados na 
edificagao residencial serviram de base para o desenvolvimento dos novos projetos. 
Particularmente nas escolas, tipologia-objeto do presente trabalho, em razao da 
padronizagao dos projetos, que nao levam em consideragao muitas vezes as 
caracteristicas da regiao, como clima, costumes, materiais disponiveis no mercado local 
etc., bern como idade e necessidades dos usuarios, pode-se ter urn desempenho 
inadequado. 
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Nessa tipologia de edifica~o, ha urn outro agravante: a manuten~o nos 
predios escolares geralmente e precaria, e, em alguns casos, executada por pessoas 
nao capacitadas ou por profissionais sem vinculo com a escola, o que dificulta a 
resolu~o dos problemas existentes, gerando outros mais. 
Cabe ressaltar que o ambiente influencia sensar;:Oes, pensamentos e 
comportamentos dos usuarios e deve tornar possivel a execu~o da func;:ao para a qual 
foi idealizada. Quando se trata de aprendizado, que e o caso em foco, faz-se ainda 
mais necessaria que este espac;:o tome isso possivel, tanto para os alunos como para 
os educadores e funcionarios. 
Para o projeto dos sistemas prediais hidraulicos e sanitarios existem normas e 
regulamentos, tanto em ambito nacional (normas da Associa~o Brasileira de 
Normatiza~o Tecnica) como estadual e municipal. Alem disso, existem regulamentos e 
c6digos que apresentam exig€mcias minimas para o desenvolvimento dos aparelhos 
sanitarios. 
Existem muitas lacunas nessas documentar;:Oes e tambem algumas refer€mcias 
com exigencia de ergonomia estrangeira, com pessoas com bi6tipo completamente 
diferente da popula~o brasileira. 
Em algumas pesquisas, as escolas sao apontadas como a segunda casa do 
aluno, cuja influencia na sua forma~o e inegavel. Dentro deste contexto, faz-se 
necessaria a cria~o de urn ambiente fisico no qual este aluno possa se desenvolver a 
contento. 
Todos esses fatores foram levados em considera~o na elabora~o do presente 
trabalho, que apresenta uma avalia~o do desempenho dos sistemas prediais de 
aparelhos sanitarios em uma amostra de edificios escolares da rede municipal de 
Campinas. 
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A investiga«;ao, conduzida em 61 escolas, consistiu-se basicamente, da 
aplica«;ao de questionarios aos usuarios para levantar a sua satisfa«;ao com o sistema 
de aparelhos sanitarios e a verifica«;ao da conformidade dos diferentes quesitos 
relativos a esse sistema em rela«;ao a documentac;ao tecnica empregada para o projeto 
de escolas no Municipio de Campinas. 
0 capitulo 2 apresenta os objetivos que nortearam o desenvolvimento desse 
trabalho. 
No capitulo 3 e apresentado a revisao bibliografica, abordando dois temas 
intimamente relacionados com a investiga«;ao em campo conduzida: requisitos de 
desempenho (satisfa«;ao dos usuarios) e requisitos prescritos para projeto e execuc;ao 
dos sistemas hidraulicos de aparelhos sanitarios. 
0 capitulo 4 apresenta a metodologia empregada para o desenvolvimento 
desse trabalho e o capitulo 5, os resultados obtidos nas analises realizadas. 




0 desenvolvimento do presente trabalho parte da premissa de que, em ediffcios 
escolares, o projeto e padronizado e nem sempre atende as necessidades dos 
usuarios. 
Assim, considerando-se uma amostra de escolas da rede municipal de 
Campinas, o presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: 
• identificar e caracterizar os usuarios dessas edificayaes; 
• analisar a satisfa98o dos usuarios em rela98o aos sistemas prediais de 
aparelhos sanitarios; 
• verificar a conformidade dos aparelhos sanitarios, e de sua instala98o, com a 
documenta98o (regulamentos, normas, especificay5es tecnicas) existente 
sobre o assunto. 
Com os resultados, espera-se contribuir para a melhoria dos sistemas prediais 
de aparelhos sanitarios nessa tipologia de edifica98o. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Por urn lado, normas e regulamentos prescritivos empregados no projeto e na 
execu98o de edificios escolares, muitas vezes, apresentam-se inadequados, visto que 
nao contemplam, na sua concepc;:ao, as exig€mcias dos usuarios, acarretando a 
necessidade de adapta98o, tanto para o uso do espayo quanto para a opera98o dos 
sistemas prediais. 
Por outro lado, vern crescendo, nas ultimas decadas, estudos de avalia98o do 
desempenho das edifica¢es, os quais representam urn importante instrumento para a 
melhoria nao s6 do ambiente ja construido, como tambem de projetos futuros. 
As avalia¢es de desempenho de edifica¢es representam uma contribui98o na 
especifica98o de materiais e defini98o de espayos previamente definidos para cada 
tipologia e, uma vez baseadas na opiniao dos usuarios, podem resultar em maior exito 
que o obtido pelas normas prescritivas. 
No presente capitulo, sao apresentados o conceito de enfoque sistemico e a 
importancia da sua considera98o na avaliac;:Bo de desempenho das edifica¢es. Na 
sequencia, sao descritos alguns estudos relacionados a avalia98o de desempenho de 
edifica¢es escolares. Por tim, sao apresentados os principals requisitos para o projeto 
e a execu98o dos sistemas prediais aparelhos sanitarios em edificios escolares, 
envolvendo regulamentos e exigencias legais, entre outros fatores. 
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3.1. Enfoque Sistemico 
Conforme Ackoff (apud Grac;a. 1985), urn sistema e urn conjunto de dois ou 
mais elementos inter-relacionados de algum modo. 
Para fazer frente a crescente complexidade da vida contemporanea, esforyos 
tern sido envidados no sentido de haver integrac;:ao e entendimento entre os varios 
processes que envolvem urn sistema, ja que, frequentemente, seus varios segmentos 
carecem de intercambio de informac;:oes. 
Segundo Kauffman (1980), urn sistema retroalimentado de informayao e 
chamado de feedback, e cada processo deste e chamado de "ciclo de feedback". Ha o 
"feedback negative". que funciona para negar ou cancelar as mudanc;as, fornecendo 
ajuste para traze-lo de volta para o alvo, e o "feedback positive". no qual cad a mudanc;a 
retroalimenta o sistema para causar mais mudanc;as. 
0 referido autor destaca que, com o enfoque sistemico, procura-se identificar os 
ciclos de feedback negative para se conhecer seu funcionamento e sua vulnerabilidade. 
Uma soluyao sistemica pode ser indireta e dificil, mas aumenta a probabilidade de exito. 
Com frequencia, urn sistema esta ligado a outros, que, juntos, desempenharao 
uma funyao, passando a funcionar como urn todo. Gada urn deles precisa estar 
funcionando de maneira adequada nao apenas isoladamente, mas tambem em 
conjunto com os demais, de forma que o desempenho global seja satisfat6rio. 
Conforme destaca Grac;a (1985), urn sistema tern determinadas propriedades 
ou certo comportamento que nenhuma das partes ou subsistemas pode ter 
isoladamente. Para exemplificar, urn sistema predial hidraulico tern como propriedade 
permitir o uso da agua para diversas finalidades. Assim, a agua, o sistema de 
suprimento, os equipamentos sanitarios e o sistema de coleta, funcionando de forma 
integrada, permitem o exercicio das func;:Oes para as quais o sistema hidraulico, como 
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urn todo, foi projetado. Urn lavat6rio isolado do todo nao tern, por si s6, a propriedade 
de permitir o uso da agua. A existencia de urn lavat6rio s6 se justifica quando faz parte . 
do subsistema de equipamentos sanitarios, que, por sua vez, e parte do subsistema 
predial hidraulico, o qual constitui urn dos subsistemas do sistema servi9QS, que integra 
o sistema edificio. 
0 referido autor apresenta as seguintes finalidades para os sistemas prediais 
hidraulicos e sanitarios: 
• prover agua nos locais de uso; 
• possibilitar 0 uso da agua; 
• dar urn destino a agua utilizada, juntamente com os residuos produzidos na 
utilizayao. 
Prop5e, ainda, que os sistemas prediais hidraulicos e sanitarios sejam 
subdivididos em tres outros subsistemas inter-relacionados, segundo as finalidades 
apontadas: 
• sistema de suprimento de agua; 
• sistema de equipamento sanitaria; 
• sistema de coleta de esgoto sanitaria. 
Por tim, coloca que a metodologia de abordagem de problemas, tern sofrido, 
historicamente, nas (iltimas decadas, uma mudanc;:a de enfoque: de reducionista 
(analitico), para expansionista (sintetico). Entende-se, pelo primeiro, a maneira de 
abordar problemas a partir da subdivisao do todo em partes indivisiveis, ou ate que a 
soluyao de urn problema complexo seja a somat6ria das solucoes dos problemas 
simples obtidos na decomposiyao. 0 segundo, por sua vez, nada mais e do que urn 
modo sistemico de abordagem dos problemas, ou seja, os subsistemas sao focalizados 
sem serem desmembrados funcionalmente daquele a que pertencem. 
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Do ponto de vista reducionista, na construyao civil, os varios projetos que 
comp6em urn edificio (projetos arquitetonico, estrutural, sistemas prediais etc.) sao 
analisados de maneira separada e nao M a devida relayao entre eles. Porem, vale 
ressaltar que urn sistema pode ser dividido fisica ou estruturalmente, mas nao 
funcionalmente. Ja pelo enfoque expansionista, o intercambio entre os projetos e 
considerado. 
Assim, quando se estuda as propriedades e o comportamento de urn edificio -
que e urn sistema -, atraves de uma abordagem expansionista, o enfoque sistemico 
para o sistema edificio esta sendo utilizado de fato. 
3.2. Avaliat;ao de Desempenho 
"Desempenho e o ato ou efeito de desempenhar. Execuyao de urn trabalho, 
atividade, empreendimento etc., que exige competencia e/ou eficiencia". (FERREIRA, 
1986) 
Segundo a norma ISO 6241 - Performance Standard in Buildings - Principles 
for their Preparation and Factors to Be Considered (ISO, 1984), "desempenho e o 
comportamento de urn produto (sistema/equipamento) em relayao ao seu uso". 
Amorim (1989) aponta que o "produto" pode ser encarado como sendo o 
sistema edificio, os varios subsistemas que o compoem (estruturas, sistemas prediais, 
veda9(ies etc.), bern como os componentes e materiais que formam urn subsistema. 
0 pensamento sistematico sobre desempenho, no ambito da construyao civil, 
ocorreu somente a partir dos anos 60 e, em 1970, foi criada a comissao de trabalho 
W66 (The Performance Concept in Building), visando ao estabelecimento de uma 
estrutura conceitual e uma terminologia sobre o desempenho dos edificios que 
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pudessem vir a ser adotados em ambito internacional, bem como a promover a troca de 
experiencias entre os varies organismos que estudavam o assunto. 
0 conceito de desempenho ja vinha sendo usado ha muito tempo, e a analise 
da construyao civil atraves dele possibilitou a definiyao de termos, a documentayao, a 
criayao de metodos consistentes e unificados, bem como a submissao de todas as 
partes da edificagao a um exame minucioso e sistematico. 
A utilizagao dos conceitos de desempenho aplicados aos sistemas prediais 
hidraulicos e sanitarios apresenta-se como uma ferramenta de extrema valia para a 
compreensao das reais fun¢es desses sistemas - fator fundamental para a concepyao 
e formulayao de criterios que permitam a realizayao de projetos e, conseqOentemente, 
de instala9(ies adequadas. (GRAt;A, 1985) 
Portanto, conforme o referido autor, quando se fala de um ediflcio, em verdade, 
trabalha-se com o conceito de projeto ou construgao de um sistema fisico, cuja 
finalidade principal e o atendimento as exigencias do usuario. Consequentemente, na 
definigao de todas as partes constituintes do sistema edificio, ha que se considerar os 
procedimentos devidos atraves da continua observancia da adaptayao das partes as 
tais exigencias. 
E de fundamental importancia destacar que, no enfoque sistemico, o projeto e, 
conseqOentemente, a construgao, sao feitos para atender ao usuario, devendo ser 
adaptados as suas necessidades, contrapondo-se ao conceito de que o usuario e que 
deve se adaptar aos sistemas impastos pelos projetistas e construtores. 
Os usuaries de um edificio sao todos os seus ocupantes, tais como: pessoas 
que usam permanentemente a edificayao, visitantes, pessoal de limpeza, pessoal de 
manutenyao. Constituem-se em usuaries tambem alguns que nao sao ocupantes, tais 
como : construtores, proprietaries, financiadores, administradores, vizinhos, prestadores 
de servi~s de fornecimento de energia, de agua, de coleta de lixo, entre outros. 
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A importancia de se definir o programa de necessidades de cada edificagao 
dentro do conceito de desempenho justifica-se em fun~o de que urn mesmo usuario 
tern necessidades diferentes em cada urn dos edificios que ocupa (residencia, hospital, 
trabalho, escola etc.). Da mesma forma, uma edifica~o de uma mesma tipologia, com 
usuarios diferentes, teria que atender a outras exigencias. 
Para Wyly e Galowin (1975), o desempenho de produtos, dispositivos, sistemas 
ou serviyos pode ser descrito; porem, ele sera medido pelas exigencias e 
necessidades dos usuarios, desconsiderando-se combina9(ies particulares de 
caracteristicas fisicas e quimicas, seus projetos ou metodos de cria~o. Para se 
desenvolver padroes de desempenho, e necessaria a identifica~o de criterios, a fim de 
se determinar a metodologia de avalia~o do produto, os processes e os sistemas. 
0 conceito de desempenho de sistemas e de materiais e diferente. 0 dos 
primeiros esta diretamente ligado a compatibiliza~o dos mesmos as necessidades dos 
usuaries, independentemente dos materials usados. 0 dos segundos, por sua vez, esta 
ligado a sua durabilidade e capacidade de exercer sua fungao e, consequentemente, de 
contribuir para que permaneyam em funcionamento adequado durante o periodo de 
utiliza~o a ser considerado. 
A ISO (1984) agrupa as necessidades dos usuaries em quatorze tipos basicos: 
• estabilidade: resistencia mecanica a ac;:oes estaticas e dinamicas, 
individuais e combinadas; resistencia a impactos, abusos intencionais ou 
nao, a9(ies acidentais e efeitos ciclicos (fadiga); 
• seguran~ contra o fogo: riscos de eclosao e propaga~o do fogo; efeitos 
fisiol6gicos - propaga~o da fumac;:a e ventila~o; tempo de alarme -
sistemas de det~o de alarme; tempo de evacua~o - caminhos de 
escape; tempo de sobrevivencia - compartimenta~o do fogo ; 
• seguran~ em uso: seguranc;:a em rela~o aos agentes agressivos -
explosoes, queima, elementos pontiagudos, mecanismos m6veis, 
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eletrocussao, radiatividade, inalat;ao ou contato com substancias 
venenosas, infect;ao; seguranya durante movimentos e circulat;ao -
limitat;ao da rugosidade de pisos, nao-obstrur;ao de passagens, guarda-
corpos etc; seguranya contra intrusees humanas e animais; 
• estanqueidade: aguas superficiais, agua potavel, aguas residuarias etc.; 
ar; gases; neve; poeira; 
• conforto higrotermico: controle da temperatura do ar, radiat;ao termica, 
velocidade do ar e umidade relativa (limitat;ao da variat;ao em tempo e 
espayo, resposta aos controles), controle da condensat;ao; 
• pureza do ar: ventilat;ao e controle de adores; 
• conforto acustico: controle de ruidos (continuos e intermitentes), 
inteligibilidade do som, tempo de reverberat;ao; 
• conforto visual: provisao ou controle de iluminat;ao natural ou artificial 
(luminosidade requerida, ausencia de reflexes, contrastes e estabilidade de 
luminosidade); luz do sol (insolat;ao); possibilidade de escurecimento; 
aspecto de espayos e superficies (cor, textura, regularidade, verticalidade, 
horizontalidade, perpendicularidade, nivelamento etc.); contato visual, 
intemamente e com o mundo externo (barreiras para privacidade, ausencia 
de distort;ao 6tica); 
• conforto tatil: propriedades da superficie (rugosidade, secura, 
aquecimento, maciez); ausencia de descargas devido a eletricidade 
estatica; 
• conforto antropodinamico: limitar;Bo de acelerac;oes e vibrac;oes do corpo 
(transientes e continuas); conforto para pedestres em areas sujeitas a 
vento; facilidade de movimento (inclinac;ao de rampas, degraus de 
escadas); manuseio (operat;ao de portas, janelas, controles e equipamentos 
etc.); 
• higiene: facilidades para o cuidado e limpeza do corpo; suprimento de 
agua; evacuar;ao de aguas e materiais residuais e fumac;a; 
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• adaptabilidade de espa~ros para usos especificos: numero, tamanho, 
geometria, subdivisao e inter-relac;:ao dos espac;:os; provisao de servic;:os e 
equipamentos; 
• durabilidade: manutenc;:ao do desempenho durante a vida util requerida; 
• economia: custos iniciais, de manutenc;:ao e de reposic;:ao. 
Quando se cria um sistema ou subsistema, e fundamental que a interface com 
os demais sistemas seja estabelecida, a fim de que se atinja o desempenho idealizado. 
Segundo Landi (1993), em 1852, ja existia o conceito de desempenho 
associado a avaliac;:ao de bacias sanitarias, previsto pelo Board of Health of England, 
segundo o qual esses aparelhos deveriam: 
1. propiciar adequada limpeza, para a remoc;:ao completa dos dejetos; 
2. ter um born sifao, para evitar retorno de odores do sistema geral do 
esgoto; 
3. consumir a menor quantidade de agua possivel, para uma perfeita lavagem 
e manutenc;:ao do sifao; 
4. apresentar grande durabilidade ou garantia contra: 
- quebra em conseqiiencia do congelamento; 
- desarranjo da parte mecanica; 
- quebra quando do usa adequado; 
- entupimento; 
5. ser de facil manutenc;:ao; 
6. ser de baixo custo, quando produzidos em larga escala. 
Conforme Gra9a (1985), a abordagem dos sistemas atraves da utiliza9ao do 
conceito de desempenho consiste em: caracterizar os usuarios, definir suas 
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necessidades e exigencias, identificar as condigoes de exposiyao, definir os requisites e 
os criterios e estabelecer os metodos para avaliayao do seu desempenho. 
Segundo esse mesmo autor, com o conceito de desempenho, obtem-se a 
formulayao adequada das finalidades, qualidades (requisites) ou propriedades do 
sistema; os parametres quantitativos que representem estas qualidades e os meios 
para a avaliayao do sistema com relayao ao atendimento dos criterios estabelecidos. 
Assim, esta abordagem conceitual podera ser efetivamente util para o: 
• desenvolvimento de metodologia de projeto; 
• desenvolvimento de novos produtos; 
• controle de desempenho de sistemas; 
• estabelecimento de regulamentos e normas. 
Lichtenstein (1985) apresenta o requisite de desempenho como a formulayao 
qualitativa das propriedades a serem alcanyadas pelo edificio, ou suas partes, de 
maneira a atender determinadas necessidades dos usuaries. 
Ressalta, ainda, que esses requisites sao relatives: 
• ao uso da edificayao; 
• a resistencia que devera oferecer aos desgastes que agem sobre ela; 
• aos danos causados a mesma pelo meio ambiente. 
Segundo Amorim (1989), os danos causados a edificayao podem ser de origem 
extema (chuva, vento, calor, ruidos etc.) ou intema (aquecimento devido ao uso, ruidos 
interiores, cargas de utilizayao etc), e o desempenho do edificio deve levar em conta 
sua capacidade de entrar em equilibria com o meio ambiente, nao produzindo ruidos 
excessivos e nao quebrando a harmonia da paisagem. 
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Na hora de se projetar uma edificayao, e de fundamental importancia definir urn 
programa caracterizando a sua funyao em relayao a atividade que sera desenvolvida 
neste espa<;:o. As questoes sociais, regionais, religiosas, culturais, economicas etc. dos 
seus usuaries tambem devem ser consideradas. 
A partir dal, determina-se quais os tipos de espayo e equipamentos que melhor 
atenderao aos usuaries, levando-se em considerayao todas as caracteristicas que 
esses espa<;:os (area necessaria e organizayao espacial) e respectivos equipamentos 
(ergonomia, funyao, facilidade para compra e reposiyao, flexibilidade ou adaptabilidade 
as rapidas mudanyas tecnol6gicas) devem ter. 
Conforme Almeida (1994), a aplicayao do conceito de desempenho aos sistemas 
prediais teve inicio, no Brasil, por volta de 1985, na Escola Politecnica da USP, como 
grupo de Sistemas Prediais. 
0 referido autor ressalta que o estabelecimento de criterios de desempenho 
somente podera ser efetuado a partir da identificayao dos tipos de atividades 
desenvolvidas, no edificio em estudo, pelos usuaries - com suas respectivas exigemcias. 
Conforme Rosrud (1979) apud Graya (1985), pode-se considerar que os 
sistemas prediais hidraulicos e sanitarios estao sujeitos a tres tipos de condic;oes as 
exposiyao: 
1. a<;:oes sobre o sistema, resultantes de sua utilizayao: 
• riscos de explosao; 
• danos ocasionados por uso incorreto; 
• danos ocasionados por ocorrencias acidentais; 
• atrayao de poeira e outros residues; 
• efeitos de transferencia de calor; 
• golpe de ariete; 
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• condensayao; 
• presst>es de agua; 
• cargas estaticas e dinamicas; 
• fissuramento e desgaste; 
• descolorayao. 
2. ac;:oes sobre o sistema, resultantes do meio ambiente (clima, 
construyao etc.): 
• vibrac;:oes; 
• poeira (ar/ventilayao); 
• variayao de temperatura; 
• congelamento; 
• influencia de luz; 
• condensayao; 
• cargas estaticas e dinamicas; 
• corrosao interna e externa; 
• danos devido a manutenyao; 
• descolorayao; 
• crescimento de bacterias e fungos; 
• efeitos do fogo . 
3. ac;:oes do sistema sobre o meio ambiente: 
• ruidos causados pelo uso; 
• ruidos causados pelo fluxo; 
• ruidos causados por movimentos termicos; 
• ruidos causados pela formayao de bolhas de ar; 
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• ruldos causados por vibra9oes; 
• danos causados pela agua; 
• entupimentos; 
• emissao de calor; 
• umidade; 
• cargas estaticas e dinamicas; 
• danos devido a manuten98o; 
• diminui98o da resistencia de elementos estruturais; 
• polui98o; 
• descolora98o; 
• crescimento de bacterias e fungos; 
• odores; 
• propaga98o de fogo. 
Assim, conhecendo-se as atividades exercidas pelos usuaries do ediflcio e as 
condi¢es de exposi98o dos sistemas prediais hidraulicos e sanitarios, e posslvel 
formular os requisites de desempenho que os mesmos devem atender. 
Conforme Gra!(a e Gon!(alves (1986), os requisites de desempenho dos 
sistemas prediais hidraulicos e sanitarios e, mais especificamente, os dos sistemas de 
aparelhos sanitarios, podem ser relacionados: 
• a utiliza98o; 
• as condi!(Oes de exposi98o. 
Os requisites relacionados a utiliza98o sao: 
• sistema predial de agua: 
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qualidade da agua: possibilitar que seja entregue no ponto de 
utilizat;:ao com boa qualidade; 
- quantidade de agua: possibilitar que seja entregue no ponto de 
utilizat;:ao em quantidade suficiente; 
- disponibilidade de agua: possibilitar que seja entregue no ponto de 
utilizat;:ao quando necessario; 
adaptabilidade do uso da agua: suprir o ponto de utiliza(f8o de 
forma conveniente; 
- controle de quantidade de agua: possibilitar que a quantidade 
disponivel no ponto de utilizat;:ao seja controlavel; 
- temperatura da agua: possibilitar que seja entregue no ponto de 
utilizat;:ao em temperatura adequada ao uso. 
• sistema predial de equipamentos/aparelhos sanitarios: 
qualidade da agua: ter aparelhos sanitarios que nao permitam sua 
contamina(f8o; 
- quantidade: ter aparelhos sanitarios suficientes para atender a 
todos os usuarios; 
- acessibilidade: permitir o acesso ao local de utilizat;:ao e garantir a 
existemcia de espac;:os suficientes e adequados para a 
movimentat;:ao do usuario; 
- flexibilidade: permitir modificayaes e adaptayoes dos aparelhos 
sanitarios decorrentes de alterayaes das exigencias dos usuarios 
ao Iongo do tempo; 
- controle de agua para uso: os aparelhos sanitarios que permitem o 
acumulo de agua em seu interior (de acordo com a necessidade do 
usuario) devem prover a quantidade necessaria a sua utilizat;:ao; 
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- adaptabilidade: os aparelhos sanitarios devem ter dimensoes em 
conformidade com as caracteristicas ergonomicas dos usuarios; 
- forma e cor: os aparelhos sanitarios devem ter formas e cores 
adequadas as suas utilizac;:Oes e devem agradar aos usuarios; 
- conduyao de despejos: os aparelhos sanitarios devem conduzir 
rapidamente a agua e os despejos resultantes de seu uso; 
- proteyao do sistema de coleta dos esgotos: os aparelhos sanitarios 
devem ser providos de dispositivos que nao permitam o ingresso de 
objetos que possam prejudicar o funcionamento da instalayao de 
esgotos sanitarios; 
- capacidade de suporte: os aparelhos sanitarios devem ser 
agrupados de modo a suportar adequadamente a utiliza~o 
sequencia!; 
- seguran{:a contra extravasamento: ter aparelhos sanitarios capazes 
de conduzir o excesso de agua, de forma a garantir o nao 
extravasamento em condic;:Oes normais de utilizayao; 
- funcionalidade: os aparelhos sanitarios devem ser agrupados de 
forma a permitir a utiliza~o seqOencial de maneira funcional; 
- acess6rios do sistema: deve-se destinar locais para a colocayao de 
objetos utilizados como acess6rios de complementos das 
atividades pertinentes a cada tipo de aparelho sanitaria (lixeiras, 
saboneteiras, papeleiras, toalheiros etc.). 
• sistema de coleta de esgotos sanitarios (quanto a agua utilizada e aos 
despejos produzidos durante sua utilizayao): 
qualidade da agua: evitar a contaminayao dos sistemas de 
suprimento e de equipamento sanitario, de forma a garantir a sua 
qualidade; 
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- quantidade de agua: possibilitar que sejam conduzidos a destino 
adequado, nas quantidades produzidas pelos equipamentos · 
sanitarios; 
disponibilidade: possibilitar que sejam conduzidos a destino 
adequado, quando necessario; 
adaptabilidade: permitir que escoem de forma conveniente, ate o 
destino adequado; 
temperatura da agua: possibilitar que seja conduzida a destino 
adequado, na temperatura conseqilente dessa utiliza~o no 
sistema de equipamento sanitario. 
Os requisitos de desempenho relacionados com as condi<;Qes de exposi~o 
sao: 
ruido: restringir a niveis aceitaveis os produzidos pelo 
funcionamento dos sistemas; 
vibra~o: restringir a ocorrencia de vibra~o dos equipamentos do 
sistema, de maneira a nao causar desconforto nem danos 
materiais; 
odores: restringir o retorno dos provenientes da instala~o, em seu 
todo ou em partes; 
calor, frio e temperatura: permitir a utilizac,:ao do sistema, de forma 
adequada, sem que as influencias do calor, do frio e das varia<;Qes 
de temperatura prejudiquem o seu funcionamento; 
resistencia mecanica: suportar a a~o de cargas estaticas e 
dinamicas, provenientes de agentes internos dos sistemas; 
resistencia dos elementos da constru~o: assegurar a nao 
diminui~o da resistencia dos elementos estruturais que constituem 
o edificio; 
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desgaste, fissuramento e corrosao: resistir as ac;;oes que conduzam 
ao desgaste, ao fissuramento e a corrosao dos elementos que 
constituem os sistemas; 
- danos devido ao uso: os componentes a serem utilizados devem 
resistir as ac;;oes cotidianas, ao uso inadequado e as falhas de 
fabricac;;ao, nao devendo acarretar danos aos usuaries e as suas 
propriedades; 
- condensac;;ao: operar sem que os efeitos da condensac;;ao 
prejudiquem o funcionamento do sistema nem o meio ambiente; 
- luz: ser a prova de penetrac;;ao de luz para que a agua nao tenha 
sua qualidade prejudicada; 
- ataque biol6gico: assegurar a nao proliferac;;ao de bacterias, fungos 
etc., que ataquem os elementos que constituem os sistemas e 
representem riscos a saude dos usuaries; 
- explosao: assegurar que os elementos dos sistemas sejam 
resistentes a explosao; 
incendio: minimizar a propagac;;ao do incendio, quando da 
eventualidade de sua ocorrencia; 
- preservac;;ao da natureza: destinar as aguas servidas e despejos, 
de forma a assegurar a manutenc;;ao do equilibria ecol6gico; 
- aparencia: manter a aparencia dos elementos constituintes do 
sistema, nao permitindo a ocorrencia de manchas, o deposito de 
residues e a descolorac;;ao dos equipamentos e dispositivos; 
- limpeza: permitir o acesso a todos os elementos do sistema, de 
forma a propiciar sua limpeza; 
- manutenc;;ao e reposic;;ao: permitir a manutenc;;ao de todos os 
elementos do sistema, possibilitando a facil reposic;;ao de qualquer 
urn destes elementos; 
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- operayao: facilitar a identificayao dos elementos do sistema, 
possibilitando, assim, uma adequada operayao destes elementos e 
do sistema como urn todo. 
Para Amorim (1989), "criterios de desempenho" sao os valores quantitativos 
com os quais se verifica o quanto urn requisito foi atendido, e "metodo de avaliayao", 
urn procedimento uniformizado destinado a verificar o atendimento aos criterios de 
desempenho fixados. 
Os sistemas prediais hidraulicos e sanitarios, independentemente da tipologia 
de edificio considerada, devem permitir 0 uso da agua para diversas finalidades, 
devendo funcionar de forma integrada, exercendo as fun~oes definidas na fase de 
projeto. (GRA<;A e GON<;ALVES, 1986). 
Em consonancia com o conceito de desempenho, surgiram, no Brasil, na 
decada de 70, os primeiros estudos relacionados a Avaliayao P6s-Ocupayao (APO) dos 
edificios. 
Preiser (1988) coloca que a APO e urn processo de evoluyao da constru~ao, 
sistematico e rigoroso, que permite que o edificio seja submetido a criterios de 
avaliayao ap6s urn determinado tempo de construyao e de ocupayao, em varios 
periodos de sua vida - em urn dado momenta, pode atender perfeitamente as 
necessidades dos usuarios para os quais foi construido; em outro, pode ter tido a sua 
funyao original alterada, tomando imprescindivel uma avaliayao para sua adaptayao. 
Desta forma, o autor relaciona as principais caracteristicas da APO: 
• feedback do edificio avaliado, a fim de solucionar imediatamente os 
problemas; 
• identificayao de problemas durante o periodo de ajustes/adaptayao, ap6s a 
mudan~. corrigindo problemas para os quais, durante o uso do edificio, 
nao havia previsao; 
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• balanceamento e ajuste fino do edificio e de seu uso atraves do feedback 
continuo; 
• auditorias ou questionamentos direcionados a aspectos especificos do 
funcionamento do edificio, como, por exemplo, a utilizayao do espa<;o; 
• documentayao dos aspectos positivos e negativos do funcionamento do 
edificio, que servira de base para novas constru96es ou reformas de 
edifica96es ja existentes; 
• generalizayao de informa9<>es da APO, para renovar e melhorar o criterio do 
projeto (state-of-art) e a literatura de referencia para os profissionais da 
area. 
Segundo Preiser et a/. (1989), o que, na decada de 60 era conhecido como 
"estudo do ambiente", passa a se chamar, nos anos 70, Avaliayao P6s Ocupayao 
(APO). Com a alterayao da nomenclatura, M tambem urn aumento da abrangencia dos 
itens estudados no que se refere ao ambiente construido, a relayao de seus usuarios 
com este ambiente e ao entorno da area em que ele se encontra edificado. Na decada 
de 80, alguns paises desenvolvidos adotaram esse procedimento como rotina. 
0 referido autor coloca que a APO e uma ferramenta do mais alto nivel de 
avaliayao, que permite a realizayao de diagn6sticos e progn6sticos, e pode ser 
chamada de "diagn6stico da construyao". 
Conforme ressaltam Cintra e Souza (2001), a APO e urn metodo de avaliayao 
de desempenho que s6 cumpre o seu papel essencial se visar a garantia da satisfayao, 
em relayao a diversos elementos do ambiente construido, das necessidades dos 
usuaries - objetivo de qualquer tipo de avaliayao tecnica de edifica96es. 
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Araujo (2004) apresenta a evolu<;:ao da Avalia<;:ao P6s-Ocupa<;:ao e alguns 
estudos desenvolvidos no mundo e no Brasil, cujo resumo e apresentado na Tabela a 
seguir. 
Tabela 3.1: Evolul(iio da avaliayao p6s-ocupac;:ao (APO) no mundo e Brasil 
Tipologia e local 




Na decada de 40, surge a Estados Unidos, 
psicologia ambiental, visando a por iniciativa de 
analise da influencia do psic61ogos e 
Conjuntos ambiente no comportamento do ge6grafos, 
habitacionais, individuo em funl(iio da pesquisas em Ornstein, 1992 
Estados Unidos construl(iio, em larga escala, APOdo 
de conjuntos habitacionais que ambiente 
nao satisfaziam as expectativas construido, de 
dos usuaries. carater 
explorat6rio. 
Con junto 
Nao satisfaz aos usuaries por lmplosaodo 
habitacional Pruitt- Kowaltowski, 
ser desprovido de quaisquer conjunto 
lgoe, St. Louis, 1989 
Estados Unidos 
elementos de humanizal(iio. habitacional. 
APO chegaa 
Publical(iio de "The Silent Fran<;:a com um 
Alojamentos para Language", 1959, do enfoque s6cio-
antrop61ogo Edward T. Hall, e a politico-cultural, 
estudantes da 
Universidade de 
associal(iio do arquiteto Miller e e a Gra- Ornstein, 1993 
Indiana 
do psic61ogo Wheeler para o Bretanha, com 
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Tabela 3.1: Evolucao da avaliacao p6s-ocupacao (APO) no mundo e Brasil (continuacaol 
Tipologia e local Descricao, medidas e Resultado Fonte implementacao 
Donmit6rios de Aplicagao da APO, por Vander Melhoria significativa Preiser, 
estudantes em Ryn, em 1967, nos dormitories 
Berkeley de estudantes. dos ambientes 1989 
Chega a Psicologia ambiental, Minimizagao dos Almeida, Japao com urn enfoque filos6fico- problemas das 1994 
cultural. qrandes metr6poles 
Predios Publicos - Decada de 70- Grande aplicagao 
Estados Unidos aperfeigoamento da em predios publicos. -
metodoloqia da APO . 
Primeiro estudo de APO em A pesquisa foi 
Conjunto de conjunto de edificios de 100 utilizada para a 
edificios residencias, relacionando a implantagao de Preiser, 
residenciais, disposiglio das mesmas e seus mudangas no 1989 
Estados Unidos projetos com a incidencia de policiamento em 
crimes. ambito nacional. 
Agencias Utilizada como ferramenta para a govemamentais, APO se toma rotineira nos padronizagao de Preiser, Companhias Estados Unidos na decada opera¢es no 1989 privadas - Estados de80. gerenciamento de Unidos sistemas prediais. 
America Latina Institute de 
( destacando-se, lniciou-se interesse academico Pesquisas Ornstein, Tecnol6gicas (IPT), Mexico, Venezuela, pela APO na decada de 70. inicia a pesquisa de 1993 Brasil e Colombia) APO. 
Enfoque nas 
Na FAU-USP, em 1984, surge caracteristicas 
Brasil, Sao Paulo a primeira disciplina de p6s- tecnicas e graduagao na area "Avaliagao funcionais, espago -
P6s-Ocupagao de Edificios" fisico e conforto 
ambientais. 
Em meados da decada de 90, 
varias instituigCies destacam-se 
nesta area: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sui, Resultados Brasil Universidade Federal de academicos -Pernambuco, Universidade de 
Brasilia e Universidade 
Estadual de Campinas, entre 
outras. 
Fonte: Elaborada a partir de AraUJO, {2004). 
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Alem dos conceitos citados, de avalia~o de desempenho e de Avalia~o P6s-
Ocupa~o (APO), Almeida (1994), propoe, para o caso de sistemas prediais hidraulicos 
sanitarios, o conceito da Avalia~o Durante a Opera~o (ADO). Esta metodologia e 
dividida nas etapas demonstradas a seguir: 
• levantamento documental - levantamento dos projetos executivos, legais, 
as built, documentos comprobat6rios de gastos com insumos prediais e 
documentos relativos as expectativas iniciais do empreendimento; 
• levantamento cadastral - pre-analise do material obtido na etapa anterior; 
sele~o da equipe de campo; analise e separa~o dos sistemas prediais a 
serem cadastrados; preparo do material de campo e organiza~o das 
atividades de campo; 
• levantamento das necessidades dos usuarios dos sistemas prediais -
defini~o dos usuarios, escolha dos usuarios-chave e levantamento de suas 
necessidades; 
• analise e diagn6stico - analise dos levantamentos documental, cadastral e 
de necessidades dos usuarios; determina~o das principais patologias e 
identifica~o da etapa geradora; 
• plano de recupera<;io - prioriza~o dos sistemas em face da sua opera~o 
e inter-rela~o com as atividades do edificio; levantamento das alternativas 
de a~o (a¢es emergenciais, de adapta~o e especiais); estudo 
economico de alternativas tecnicamente viaveis e programa de implanta~o 
das a¢es de recupera~o; 
• avalia<;io de resultados e retroalimenta<;io do processo. 
A ISO 6241 (1984} define como usuario a pessoa, o animal ou o objeto para o 
qual o edificio e projetado, fayam, eles ou nao, uso permanente da edifica9ao. 
Segundo Almeida (1994), para a sele~o do usuario-chave, que representa 
cada grupo existente, e necessaria fazer o levantamento de toda a popula~o do 
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edificio em estudo, com o que se obtem informac;:oes relativas ao tipo de atividade 
desempenhada por esses grupos. 
0 referido autor propoe, para tal sele<;ao, os seguintes criterios: 
• inclusao de pelo menos urn usuario de cada tipo de atividade; 
• inclusao de todos os responsaveis pela opera<;ao e manutenc;:ao dos 
sistemas prediais; 
• inclusao dos usuaries de areas representativas (salas selecionadas em face 
das func;:Oes nelas desempenhadas). 
Para calcular o numero de pessoas a serem questionadas, e sugerida a adoc;:ao 
dos criterios citados e a inclusao de 30% da popula<;ao tipica da edifica<;ao. 
ABNT (2002) utiliza o conceito de desempenho para a avalia<;ao de edificios 
habitacionais de ate cinco pavimentos, sendo estabelecidos, para os diferentes 
elementos e partes da construc;:ao, niveis minimos de desempenho ("nivel M"), que 
devem ser obrigatoriamente atendidos. Tendo em vista as diferentes possibilidades de 
agrega<;ao de qualidade aos produtos - que implicam inclusive diferentes relac;:Oes 
custo/beneficio - sao estabelecidos, para desempenho excedente as necessidades 
minimas em determinados casos, os niveis "S" (superior) e "E" (elevado). 
Em trabalho realizado por Ronalt e Novaes (2004), empreendimentos 
semelhantes podem ter uma diminui<;ao da vida util em fun<;ao de erros nos projetos e 
na execuc;:ao da obra, que se repetirao nos diferentes locais em que forem executados. 
Os referidos autores realizaram urn trabalho em urn edificio residencial na 
Cidade de Sao Carlos, no qual aplicaram a metodologia da APO, com o objetivo de 
obter sugestoes para melhorias durante o uso e opera<;ao do edificio, assim como 
elaborar proposta para futures edificios residenciais semelhantes. 
27 
Capitulo 3: Revisao Bibliografica 
3.3. Avaliat;ao de Desempenho em Edificios Escolares 
As avalia{:Oes de desempenho em edificios escolares vern acontecendo, com 
mais freqOencia ao Iongo dos ultimos anos no pais, mas muito ainda precisa ser feito 
nesse sentido. 
Nesse item, sao comentados alguns dos estudos desenvolvidos, com os 
principais resultados obtidos. 
Cintra e Souza (2001 ), desenvolveram uma avaliayao de desempenho em tres 
escolas Estaduais em Mogi das Cruzes, SP, de modo a levantar dados para urn Muro 
estudo comparative com edifica{:Oes similares de outras regioes de Sao Paulo e do 
Brasil e eleger as escolas publicas que traduzissem a ultima tendencia da arquitetura 
escolar paulista e que servissem de prot6tipo para projetos e constru{:Oes futuras. 
A metodologia da pesquisa envolveu: 
• aplicayao de questionarios contendo informa{:Oes, tais como: caracterizayao 
do entrevistado, caracterizayao da escola, tipologia do predio, convivencia 
social, caracterizayao do predio, funcionalidade e conforto ambiental; 
• realizayao de visitas explorat6rias; 
• registro fotografico; 
• gravayao de relatos dos entrevistados. 
Os resultados da avaliayao da convivencia social identificaram, nas tres escolas 
estudadas, falhas nos seguintes pontos: seguranc;:a, espac;os e condiy6es de lazer, 
pavimentayao e limpeza das ruas, conforto termico (temperatura no verao e inverno) e 
ventilayao, aparencia e espac;o dos ambientes analisados. Alem disso, constataram que 
as melhorias que visem a gerar tal convivencia dependem do envolvimento da 
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comunidade; ou seja, a solu~o depende mais de vontade politica do que de 
investimentos financeiros. 
De acordo com trabalho realizado por Gra9<1 et a/. (2002), os projetos das 
escolas do Estado de Sao Paulo, a partir da decada de 40, passaram a ser 
desenvolvidos para atender a legisla~o e aos programas padronizados pelas 
instituiy<>es reguladoras. Com isso, os usuarios sao relegados a urn segundo plano, as 
questoes relacionadas a intera~o entre espac;:o fisico, comportamento humano e 
atividades pedag6gicas sao desconsideradas, e, ap6s a entrega, sao necessarias 
adapta9oes para melhor atender aos seus usuarios. 
Para evitar esse tipo de ocorrencia, os referidos autores sugerem a utiliza~o 
de metodos de projeto participative, e, para tal, desenvolveram uma metodologia que 
se fundamenta na avalia~o p6s-ocupa~o focada na compreensao da percep~o 
ambiental do usuario e da influencia do espa9o nas praticas pedag6gicas da escola. 
lsso faz com que o projeto traduza o ponto de vista do usuario atraves das questoes 
que a realidade apresenta. 
Por outro lado, Scherer (2003) coloca que o vandalismo e freqOente nas 
escolas publicas do pais, sobretudo no que conceme aos sistemas hidraulicos prediais 
- equipamentos/aparelhos, que, por sua vez, apresentam, em geral, uma qualidade 
inadequada ao uso constante e ao combate a depreda~o. 
Cremonini (1988) apresenta urn levantamento de patologias realizado em 
escolas de Porto Alegre, no qual os sistemas prediais hidraulicos e sanitarios (SPHS) 
sao responsaveis por 8,95% dos problemas, destacando-se a alta incidencia de 
vazamentos nas tubula96es (36,5%) e nos metais sanitarios (34,2%). 
Ornstein (1995) apresenta uma avalia~o p6s-ocupa~o realizada em vinte e 
quatro escolas estaduais de ensino fundamental na Grande Sao Paulo - construidas 
entre as decadas de 50 e 90 - na qual sao enfatizados os niveis de satisfa~o dos 
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usuaries quanta aos aspectos ambientais, como: mobiliario, conforto termico, condigoes 
de iluminayao e acustica. Os principals resultados desse estudo sao: 
- Opiniao dos Diretores e/ou assistentes de dire~;ao: 
• iluminayao artificial: 47% respondeu que a usam durante o dia; 
• conforto termico: 60% respondeu que os ambientes escolares sao 
.=sconrorrave1s no verao e 87% respondeu que sao desconfortaveis no 
inverno; 
• ruido: 67% respondeu que os ruidos interne e externo nao interferem 
significativamente nas atividades. 
- Opiniao dos professores: 
• mobiliario do local de trabalho: 45% respondeu que e ruim ou 
pessimo; 
• conforto termico e ventilayao: 60% respondeu que sao bons/6timos, salvo 
no verao, quando os indices de insatisfayao passam de 78%; mais de 70% 
respondeu que a ventilayao e satisfat6ria; mais de 70% respondeu que a 
iluminayao natural e satisfat6ria; 
• conforto acustico: mais de 50% respondeu que o conforto acustico e 
satisfat6rio, exceto nas escolas da decada de 70, em que mais de 61% 
classificou o ruido interne como ruim ou pessimo. 
- Opiniao dos funcionarios: 
• mobiliario de trabalho: 10% nao respondeu; nas escolas da decada de 60, 
50% respondeu que o mobiliario e born; nas escolas da decada de 70, 
55% respondeu que e ruim ou pessimo; 
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• mobiliario do refeit6rio: 55% nao respondeu, pois e grande o numero de 
escolas sem este ambiente; os que o fizeram, classificaram-no como 
satisfat6rio; 
• conforto termico: 4% nao respondeu; dentre os que o fizeram, 50% 
classificaram-no como ruim ou pessimo, tanto no inverno quanto no 
verao; porem, a ventilat;:ao foi considerada boa ou 6tima em 70% dos 
casas; 
• iluminat;:ao natural: 70% nao respondeu; dentre os que o fizeram, 55% 
classificaram-na como bastante satisfat6ria; 
• conforto acustico: 2,5% nao respondeu; os que o fizeram classificaram-no 
como ruim ou pessimo; porem, no caso de ruido externo (trafego) mais de 
70% classificou-o como satisfat6rio. 
- Opiniio dos alunos (58% dos entrevistados estao na faixa etaria de 13 a 
15 anos): 
• mobiliario da sala de aula (conforto das carteiras): 52% conceituou-o como 
born ou 6timo; 
• mobiliario do refeit6rio: 53% nao respondeu por nao existir este ambiente em 
suas escolas; dentre os que responderam, 100% demonstrou tendencia a 
satisfa9ao; 
• mobiliario da biblioteca: mais de 10% nao respondeu; dentre os que o 
fizeram, 54% classificou-o como satisfat6rio; 
• conforto termico: nas escolas da decada de 60, no verao, foi considerado 
6timo ou born para 58% dos que responderam; porem, no inverno, o conforto 
termico foi classificado como negativo para 56% dos respondentes; nas 
escolas da decada de 70, o conforto termico, no verao, foi considerado ruim 
ou pessimo para 57% dos respondentes; porem, no inverno, foi classificado 
como born ou 6timo para 74% dos respondentes; 
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• ventilayao: 54% conceituou-a como satisfat6ria; 
• iluminayao natural: 63% conceituou-a como favoravel, nao demonstrando 
insatisfayao em relac;ao ao ofuscamento; 
• conforto acustico: 63% conceituou o ruido intemo como ruim ou pessimo e 
63% conceituaram o ruido externo confortavel. 
A autora ressalta, ainda, que os diretores e funcionanos apresentaram uma 
visao mais critica e desfavoravel que os alunos e professores em relayao aos aspectos 
de conforto ambiental aferidos. As analises dos tecnicos se aproximaram em muito dos 
comentarios dos diretores e assistentes de direyao. 
No que se refere aos ambientes sanitarios, foi constatado que, em dezessete 
das vinte e quatro escolas estudadas, a area util da cozinha era inferior a recomendada 
pela Fundayao para o Desenvolvimento de Educayao (FOE), e, em 10 escolas, a area 
util dos sanitarios de alunos tambem era menor que a recomendada. Alem disso, em 
mais de 50% das unidades da amostra existia algum tipo de problema nos sistemas 
prediais hidraulicos e sanitarios. (ORNSTEIN e BORELLI NETO, 1993; 
ORNSTEIN, 1995) 
Ornstein e Martins (1997) ressaltam, a partir do referido estudo, os seguintes 
aspectos: 
• existe grande distancia, quanto a manutenyao e a seguranya, entre as 
atividades relativas ao projeto do arquiteto e o desempenho destas 
edificac;oes, no decorrer do uso; 
• nao existem procedimentos de controle de qualidade sobre a produyao e o 
uso das edificay5es escolares publicas - adotados como rotina pelos 
agentes responsaveis por todas as etapas, do projeto a manutenyao; 
• na maioria das escolas, nao ha sistema de proteyao contra incendio ern 
funcionamento, ou treinamento neste sentido. 
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Dos 5.316 pequenos reparos executados em 1993, nas escolas citadas, 64% foi 
nos sistemas hidraulico-sanitarios; 15% no sistema eletrico; 6,2% foi servic;o de 
pedreiros; e 14,7%, de carpintaria. 
As referidas autoras apresentam as seguintes sugest6es para o melhor 
funcionamento das edificay5es escolares e desenvolvimento de projetos futures: 
• realiza~o de manuten~o preventiva nos sistemas hidraulicos, eletricos e 
outros, por uma equipe volante; 
• elabora~o de manual de manuten~o, uso e opera~o do edificio, para os 
usuaries, a tim de minimizar alguns servic;:os; 
• colabora~o das associac;:Oes de Pais e Mestres na manuten~o 
programada de baixo custo; 
• atenua~o, na fase de projeto, de manuten~o corretiva, que possui custo 
mais elevado, devendo ser evitado o uso intensivo de concreto aparente e 
de estruturas metalicas sem prote~o; 
• sele~o e especifica~o tecnica adequada de materiais de acabamento e de 
detalhes arquitetonicos e construtivos na fase de projeto, que contribuem 
para o aumento da vida util da edifica~o e diminuem o vandalismo; 
• implanta~o, por parte da escola, - de fundamental importancia na fase de 
projeto - de sistemas de seguranc;:a contra roubo e incendios, e, em rela~o 
aos acessos principais, sistemas de controle de trafego de veiculos nas vias 
circundantes e no nivel da rua. Muros mais altos, caixilhos reforc;:ados, 
alarmes etc., devem ser incluidos nessa fase; 
• elabora~o de manual de seguranc;:a contra incendio, roubos e acidentes, 
que deve ser parte integrante dos projetos. 
33 
Capitulo 3: Revisao Bibliografica 
Vale ressaltar a afirmayao feita pelas autoras: "ainda sao raras as abordagens 
feitas por pesquisadores em arquitetura que tentam aproximar (ou mesmo incorporar) 
os aspectos da manutenyao e da seguranya de edificac;:oes aos projetos". 
Kowaltowski et a/. (2001) citam que uma pesquisa feita em edificac;:Qes 
escolares, em 1995, pelo Sistema de Avaliayao da Educayao Basica (SAEB)/Instituto 
de Estudo e Pesquisas Educacionais (INEP), mostrou que grande parte das escolas 
estudadas tem defeitos de construyao em: telhados, paredes, pisos, portas e janelas, 
banheiros, cozinhas, instalac;:Oes hidraulica e eletrica, carteiras, mesas e armarios. 
Nesta mesma pesquisa, verificou-se que nao existia manutenyao adequada nas areas 
extemas dos predios, tais como: jardins, acessos, quadras etc. Tambem revela que 
13% da populac;:ao aponta, como graves problemas da educayao publica brasileira, o 
estado de conservayao dos predios escolares e a falta de material didatico. 
Ornstein e Borelli (1993) e Ornstein eta/. (1995) ressaltam que nao existem, no 
pais, pesquisas em quantidade suficiente sobre a funcionalidade dos ambientes 
escolares em relayao aos aspectos de adaptayao dos espac;:os e equipamentos as 
atividades desejadas e a metodologia de ensino adotada. Sendo a maioria dos estudos 
concentrados no ambiente escolar, analisa-se, como medida de funcionalidade, a 
disponibilidade de area por aluno. Este indice, no entanto, nao e avaliado em relayao a 
satisfayao do usuario ou em relayao a criterios como desempenho escolar ou 
possibilidades de uso flexivel do espac;:o fisico para acomodar atividades variadas. 
Ja Kowaltowski (1980), coloca que a satisfayao do usuario em relayao ao 
espac;:o construido e fundamental, sobretudo porque o seu bem estar esta diretamente 
ligado ao aumento de produtividade em varias atividades, inclusive no rendimento 
escolar. Sendo assim, a funcionalidade de uma edificayao tem reflexos na 
produtividade dos usuarios, uma vez que a disposiyao fisica e a ergonomia (dimensaes) 
dos equipamentos podem interferir no desempenho das atividades de seus ocupantes, 
tanto positiva como negativamente. 
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Kowaltowski et a/. (2001) realizaram urn levantamento em escolas da rede 
estadual de Campinas, em que ficam evidentes problemas de manutenyao e na 
conservayao dos banheiros e cozinhas, com destaque para o numero insuficiente dos 
primeiros em relayao a real ocupayao da edificac;:ao. 
Alem disso, a APO funcional indicou a necessidade de aumentar a qualidade do 
projeto das edificac;:Qes escolares, exigindo a reestruturayao dimensional que determina 
o programa arquitetonico e as diretrizes de projeto, focando uma integrayao maior entre 
as partes envolvidas (educadores, psic61ogos, alunos, projetistas etc.). 
Os estudos brasileiros sobre avaliayao de desempenho de edificac;:Qes 
escolares apontam para uma disparidade entre o ambiente construido e as reais 
necessidades de seus usuarios, quer pelo desgaste natural das edificac;:Qes e 
adaptac;:oes mal resolvidas dos ambientes, quer por erros de projetos ou construtivos. 
Kowaltowski et a/. (2001), no trabalho realizado em escolas em Campinas, 
apontam soluc;:Oes, com ganho qualitativo e custo reduzido, para problemas simples, 
que tern como objetivos detectar problemas relacionados ao conforto e propor soluc;:oes 
para que a propria escola tenha condic;:Qes de realizar as alterac;:Qes necessarias para o 
seu born funcionamento. 
Camargo et a/. (2001) sugerem a criayao de urn sistema informatizado de 
informac;:Qes tecnicas e de opiniao dos usuarios sobre o conforto ambiental, associado a 
imagem grafica da edificayao, visando ao melhor gerenciamento do espac;:o fisico e de 
suas modificac;:oes, que ajudara a preservar o edificio e a criar suporte para que o 
ambiente escolar se tome auto-sustentavel. 
Segundo o autor, a auto-sustentabilidade do ambiente escolar pode ser 
gerenciada pela aplicayao de urn banco de dados integrado a urn sistema de CAD, em 
que todas as modificac;:Oes necessarias, bern como a verificayao de pontos especificos, 
seriam controladas. 0 banco de dados e as informac;:oes graficas, podem, a partir da 
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descri~o da geometria simplificada da edifica~o. localizar e dimensionar as falhas de 
conforto. Desta forma, podem ser apresentados as solugaes e os procedimentos, 
construtivos ou de uso do ambiente escolar. 
Kowaltowski e Pina (2001) realizaram urn estudo em quinze escolas estaduais 
de Campinas, SP, no qual colocam que a funcionalidade do ambiente escolar tern tido 
pouco destaque nos estudos de avalia~o de desempenho do ambiente construido, 
sobretudo quando os assuntos sao o conforto do usw3rio e o desempenho de suas 
atividades. 
Os resultados desse trabalho indicam que: 
• a pintura de salas de aula e corredores apresenta cores inadequadas; 
• as cozinhas e sanitarios apresentam problemas de manuten~o; 
• o espago e insuficiente para o armazenamento de material de limpeza e 
m6veis em desuso; 
• existem poucos funcionarios de limpeza e manuten~o; 
• as areas externas sao pouco cuidadas; 
• varias escolas nao possuem quadras de esportes; 
• as calyadas e as obras de infra-estrutura para a coleta de aguas pluviais 
apresentam problemas na maioria das escolas; 
• as escadarias e pequenas areas cimentadas sao introduzidas 
aleatoriamente, nos terrenos, para resolver problemas de acesso ou 
drenagem; 
• as escadas e rampas introduzidas sao inseguras e nao seguem normas 
tecnicas; 
• a tipologia de arranjo do mobiliario das salas de aula segue, na sua maioria, 
o esquema tradicional; 
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• o mobiliario das salas de aula e inadequado, obsoleto e restrito. 
Ornstein e Romero (2003) aplicaram uma APO em uma escola localizada em 
urn conjunto habitacional na cidade de Sao Paulo, apresentando as seguintes 
conclus5es referentes ao desempenho dos sistemas hidraulicos: 
• emprego de material de pessima qualidade (torneiras, valvulas, grelhas e 
outros); muitos desses equipamentos foram arrancados pelos alunos no 
decorrer do uso, e com bastante facilidade; 
• exist€mcia de falhas de projeto: falta de ralo para escoamento de agua 
pluvial e lavagem da circulagao superior, com a improvisagao de urn tubo 
(buzinote) para tal; 
• vedagao incorreta dos sifoes dos aparelhos dos banheiros e cozinha, 
implicando manutenc;Oes constantes, 
• cubas da cozinha grandes e fixadas de forma inadequada, acarretando 
vazamentos freqOentes; 
• existencia de inumeras adaptac;:Oes feitas pelos usuarios, no uso dos 
espac;os - como melhorias nos detalhes de acabamento e nos sistemas 
eletrico e hidraulico - para atender as necessidades de adaptagao ao uso, 
que refletem a tentativa da comunidade em se adaptar a realidade urbana 
na qual esta inserida. 
Salcedo et.al. (2004) fizeram uma Avaliagao P6s-Ocupagao no Centro de 
Convivencia lnfantil do Campus da UNESP de Bauru - SP tendo em vista a 
insuficiencia do espac;o construido para o desenvolvimento das crian98s menores de 7 
anos. 0 trabalho avaliou os parametros comportamental e de conforto ambiental 
atraves da percepgao dos usuarios. Foi avaliado, tambem, se os aspectos funcionais 
estavam em conforrnidade com o C6digo de Obras do Estado de Sao Paulo. 
Os resultados do trabalho revelaram as necessidades de: 
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- ampliayao dos espar,:os ou da construyao; 
- readaptayao dos espayos existentes; 
- melhoria das condir,:Oes de ventilayao; 
- criayao de proteyao solar. 
Esses itens visavam a adaptayao do ambiente as diferentes funr,:Oes e a 
satisfayao das necessidades psicopedag6gicas, donde se conclui que a APO e 
relevante na melhoria da qualidade de vida dos usuarios. Os seguintes espar,:os foram 
considerados pequenos para as funr,:Oes neles desempenhadas: area de serviyo, apoio 
tecnico, beryario, cozinha e refeit6rio das crianyas, lactario e despensa. Foi apontada 
tambem a nao existencia de lavanderia, zeladoria, despensa e quadra de esporte, o 
que dificultava o desempenho das atividades da creche. 
Segundo Collet et a/. (2004), foi efetuado, juntamente com professores e 
estudantes da FAU-USP, e tambem com urn grupo de professores e estudantes de 
Universidade Chiba do Japao, urn trabalho de Avaliayao P6s-Ocupayao (APO) e 
Projeto Participativo (PP) em uma Escola Municipal de Educayao lnfantil (EMEI) e em 
uma praya no bairro do Butanta, na Cidade de Sao Paulo. 
Foi aplicado, durante urn workshop com a comunidade, urn questionario, 
referente a APO, e realizadas atividades indutoras da percepyao, referentes ao projeto 
participativo. 0 trabalho tinha como objetivo o desenvolvimento de projeto urbano e de 
edificayao com altemativas de melhoria dos espayos da praya e da pre-escola. 
Na escola, a metodologia foi aplicada aos pais, mestres, funciom3rios e alunos. 
Dentre as conclusaes desse trabalho, destaca-se que a APO traz resultados 
inovadores quando sao analisados os desejos dos usuarios do espar,:o construido, cujo 
enfoque e a melhoria daquele ambiente. 
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3.4. Requisitos para Projeto e Execu~ao 
3.4.1. Regulamentos e Exigencias Legais Para o Projeto de Edificios 
Escolares em Campinas 
Conforme ja destacado ambiente construido tern uma grande influencia na vida 
dos seres humanos; portanto, faz-se necessaria um coerente projeto de arquitetura e 
de sistemas prediais que resulte em um espa90 com funcionalidade e desempenho 
minimos, a fim de proporcionar aos usuarios um desenvolvimento de suas atividades a 
contento. Na questao do ensino, isto se toma primordial, pois este espa90 fisico tern 
tambem que estimular o aprendizado eo convivio (espac;:o de formac;:ao). 
Kowaltowski et at. (2001), comenta que a hist6ria da humanidade e a evoluc;:ao 
da arquitetura escolar sempre estiveram atreladas, posto que a educac;:ao sempre se 
fez necessaria para o desenvolvimento s6cio-economico. A revoluc;:ao Industrial e a 
chegada do seculo XIX tomaram ainda mais importante o papel das escolas nesse 
desenvolvimento quando trouxeram ao ocidente a necessidade de mao-de-obra 
qualificada, que s6 poderia ser formada nos bancos escolares. 
Conforme os referidos autores, no Brasil do final do seculo XIX e inicio do XX, a 
arquitetura escolar do pais, estava voltada para atender as aspirac;:oes das classes 
sociais mais favorecidas, pois a crescenta industrializac;:ao e a cafeicultura em expansao 
davam destaque a educac;:ao. A partir da Republica, o ensino primario passou a ser 
obrigat6rio e gratuito, meninos e meninas foram para escolas separadas, e nelas foi 
adotado o C6digo Sanitaria de 1894. Ja na decada de 70, foi criada no Estado de Sao 
Paulo a Companhia de Construc;:5es Escolares de Sao Paulo (CONESP), que teve 
importante destaque na racionalizac;:ao construtiva da edificac;:ao escolar, ao classificar 
os usuarios por faixas etarias e apresentar os curriculos a ser adotados e os objetivos e 
conceitos do predio escolar. 
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Em 1987, com a criayao da Fundayao para o Desenvolvimento de Educayao 
(FDE), passa a existir urn suporte tecnico e operacional ao planejamento da rede fisica 
e da unidade escolar. Em 1994, essa fundayao publica recomenda¢es minimas 
referentes ao numero de sanitarios, as quais sao apresentadas sucintamente 
reproduzidas no Anexo A. 
que: 
Por sua vez, o C6digo Sanitario do Estado de Sao Paulo (1998), estabelece 
• nenhuma construyao, reconstruyao ou reforma de predio, qualquer que seja 
o fim a que se destine, podera ser iniciada sem projeto e especificac;:oes que 
atendam as normas de edificayao estabelecidas pelo respectivo municipio 
e, na falta parcial ou total dos mesmos, seguirao as exig€mcias contidas 
neste Regulamento e nas suas Normas Tecnicas Especiais; 
• a autorizayao para a construc;:ao, reconstruc;:ao e reforma de predio, bern 
como a expediyao da respective licenc;:a de utilizayao ou habite-se devera 
ser emitida por 6rgao competente, e em consonancia com os objetivos e 
atribui¢es do Servic;:o Onico de Saude (SUS), na esfera municipal; 
• 0 6rgao estadual de Vigilancia Sanitaria no nivel regional podera, em 
carater complementar, executar a¢es referentes ao controle sanitario das 
edificac;:oes nos Municipios, no limite das deficiencies locais e de comum 
acordo com a direyao municipal do SUS. 
Nao constam do C6digo Sanitario do Estado de Sao Paulo, as areas minimas e 
o dimensionamento dos ambientes e pec;:as sanitarias para portadores de necessidades 
especiais e berc;:ilrios. 
No Anexo B, alguns artigos relativos ao assunto abordado nesse trabalho sao 
reproduzidos, constantes do livro Ill - Saneamento das Edifica¢es, do C6digo 
Sanitario do Estado de Sao Paulo. 
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A Secretaria de Estado da Educa~o - Divisao Regional de Ensino Campinas 
adota o mesmo texto do C6digo Sanitaria do Estado de Sao Paulo para o projeto de 
edificag5es escolares, acrescentando, apenas, que, as instalagoes deverao ser 
adaptadas as diversas faixas etarias e constantemente mantidas em perfeito estado de 
funcionamento e limpeza. (SAO PAULO, 19-) 
A Prefeitura Municipal de Campinas exige, por sua vez, alem do atendimento as 
recomendagoes constantes do C6digo de Obras e Edificayaes do Municipio, a ado~o 
do texto da Secretaria de Estado da Educa~o- Divisao Regional de Ensino Campinas, 
para o projeto de edificayaes escolares. 
0 C6digo de Projetos e Execu~o de Obras e Edificayoes do Municipio de 
Campinas, no artigo 4.4.02.02 coloca que a edifica~o destinada ao uso nao 
residencial devera dispor de instala~o sanitaria quantificada em razao da popula~o e 
em quantidade recomendada pelas normas tecnicas aplicaveis. (CAMPINAS, 1999) 
0 referido C6digo nao trata a questao dos sistemas hidraulicos e sanitarios das 
escolas de forma especifica, pois aborda o assunto de uma forma geral, exceto quando 
fala do dimensionamento da sua area. No Anexo C, sao apresentados alguns itens 
relacionados ao assunto em questao. Vale ressaltar que esta em vota~o, na Camara 
Municipal de Campinas, o novo C6digo de Projetos e Execu~o de Obras e Edificayaes 
do Municipio. 
A portaria N° 321 (Ministerio da Saude, 1988) classifica as creches em tres 
tipos, apresentando as especificayaes relativas a cada urn deles. No Anexo 0, e 
apresentado urn resumo das exigencias constantes desse documento. 
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3.4.2. Outras Fontes 
Neufert (1976) apresenta especificay<ies para a determina9iiio do numero de 
aparelhos sanitarios em escolas, as quais sao reproduzidas a seguir: 
• uma bacia sanitaria para cada vinte e cinco alunas, ou meia turma; uma 
bacia sanitaria para quarenta alunos, ou uma turma e uma bacia para cinco 
professores ou duas professoras. Os mict6rios terao largura normal de 
0,5m, separados por divis6rias ou tabiques de 1 ,20m de altura, sendo urn 
mict6rio para cada vinte alunos, ou meia turma. 
Almeida et a/. (19S7y, apresentam urn estudo ergonomico dos espac;os 
necessarios para o uso de aparelhos sanitarios, considerando os componentes 
disponiveis no mercado naquela data e os seguintes espac;os a ser contemplados: 
• de cotovelo: area para abrigar o corpo humano quando em pe ou sentado e 
raio de ac;:ao dos membros e dorso; 
• de trabalho: area no piso necessaria para se operar a instala9iiio dos 
aparelhos; 
• de circula9iiio: espac;o de movimenta9iiio em tomo do aparelho; 
autores. 
• psicol6gico: espac;:o necessaria para satisfazer as necessidades 
psicol6gicas do usuario. 
No Anexo E sao apresentadas as recomenday<ies efetuadas pelos referidos 
Qualharini e Anjos (1997) abordam a especifica9iiio de pan3metros dimensionais 
para que Portadores de Necessidades Especiais (PNE) possam utilizar os aparelhos 
sanitarios. As edificay<ies sao classificadas em tres grupos, em fun9iiio da 
acessibilidade: 
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• franqueaveis: permitem a entrada das pessoas portadoras de limitagoes 
fisicas, a partir da rua, sem a'ajuda de terceiros (caracteristica necessaria a 
todos os edificios abertos ao publico em geral); 
• acessiveis: alem de franqueaveis, permitem o deslocamento das pessoas 
portadoras de necessidades especiais a todos os seus espagos; 
• utilizaveis: sao franqueaveis, acessiveis e permitem que todas as 
atividades projetadas para o edificio possam ser realizadas por pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
Para o projeto de banheiros para PNE, sao apresentados parametres 
especificos, com a importancia de levantar as reais necessidades para o seu uso. 
Dentre os equipamentos considerados, estao as barras de apoio para box de chuveiro 
ou bacia sanitaria. Tambem e necessaria a previsao de uma area de transfer€mcia para 
a bacia sanitaria e para o chuveiro, bern como a de uma area de transite. A freqii€mcia 
de uso dos equipamentos define o posicionamento recomendavel para as pegas do 
banheiro em relagao a porta de acesso (quanto maior a freqii€mcia de utilizagao, mais 
facil deve ser o acesso). 
Segundo os referidos autores, o numero de pegas para PNE em edificagoes de 
uso publico deve ser ou de 5% do total de cada pega dos ambientes convencionais -
sendo contados separadamente para os sexos masculine e feminino - ou que sejam 
previstos, no minimo, dois sanitarios adequados, localizados em ramais diferentes, para 
que, no caso de manutengao, urn deles continue funcionando. No Anexo F, sao 
apresentados alguns exemplos de ambientes sanitarios para PNE, com respectivos 
dimensionamentos. 
Vale ressaltar que, nos regulamentos consultados, nao existem referencias a 
previsao de sanitarios para pessoas portadoras de necessidades especiais. 
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4 AVALIACAO DO DESEMPENHO DOS 
SISTEMAS PREDIAIS DE APARELHOS 
SANITARIOS 
4. 1. Consideraf;oes lniciais 
0 presente trabalho elegeu os Sistemas Prediais Hidniulicos Sanitarios como 
tema, os quais devem atender, durante a vida util da edificat;ao, as exigencias dos 
usuarios, as quais podem ser traduzidas em requisitos de desempenho tais como os 
apresentados no capitulo 3. 
Conforme citados anteriormente, Graga e Gongalves (1986) destacam que os 
requisitos de desempenho dos sistemas prediais podem estar relacionados a utilizat;ao 
e as condic;Qes de exposit;ao. Dentre os requisitos de desempenho apresentados pelas 
referencias anteriores, sao considerados nesse trabalho apenas aqueles relacionados a 
utilizat;ao do sistema predial de aparelhos sanitanos. 
Assim, os requisitos de desempenho que nortearam o desenvolvimento do 
presente trabalho de pesquisa sao: 
• quantidade de aparelhos sanitarios; 
• acessibilidade ao uso; 
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• adaptabilidade ao uso; 
• funcionalidade; 
• acess6rios. 
A metodologia usada no desenvolvimento do presente trabalho, sao 
apresentados a seguir, sendo que, este capitulo foi dividido em tres partes, 
comentadas na sequencia: 
• selegao da amostra; 
• levantamento documental; 
• levantamento em campo. 
4.2. Sele~ao da amostra 
As escolas municipais de Campinas sao classificadas, em fungao da faixa etaria 
dos alunos, em: 
• CEMEI - Centro Municipal de Educagao lnfantil: crian~s de 3 meses a 
4 anos, em periodo integral (normalmente das 7 as 18h); 
• EMEI - Escola Municipal de Educagao lnfantil: crian~s de 4 a 6 anos, em 
periodo parcial (normalmente das 7 as 12h e das 12 as 17h); 
• CEMEI/EMEI - crian~s de 3 meses a 6 anos. As crian~s menores de 
4 anos permanecem em periodo integral, e as de 4 a 6 anos, em periodo 
parcial; 
• EMEF- Escola Municipal de Ensino Fundamental: crian~s de 7 a 14 anos, 
divididas em tres periodos: matutino (das 7 as 11h), intermediario (das 11 
as 15h) e vespertino (das 15 as 19h). 
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Algumas escolas possuem tambem classes de ensino supletivo e/ou 
alfabetizayao de adultos (Fundayao Municipal para Educayao Comunitaria - FUMEC), · 
nas quais os alunos permanecem per duas horas e meia per dia, no periodo noturno. 
A amostra considerada para o desenvolvimento do presente trabalho e 
composta por 61 escolas, que nao possuem ensino noturno e que estao sendo 
investigadas, em conjunto com outras 22 unidades, em urn projeto de pesquisa que 
objetiva o estabelecimento de indicadores de usc racional de agua. A tabela 4.1 
apresenta a amostra de escolas selecionadas para avaliayao do desempenho dos 
sistemas prediais de aparelhos sanitarios. 
Tabela 4 1 Tabela 4 1· Escolas consideradas na amostra .. 
N°de Porcentagem do Tipologia 
unidades total de escolas em Campinas 
CEMEI 6 66,7 
EMEI 36 23,0 
CEMEI/EMEI 22 50,0 
EMEF 3 60,0 
total 61 39,1 
4.3. Levantamento Documental 
Nesta etapa, para as fases de levantamento cadastral e de analises e 
diagn6sticos, deveriam ser reunidas informac;:oes derivadas de toda a documentayao 
disponivel sabre as escolas, tais como projetos executives arquitetonicos, projetos des 
sistemas prediais hidraulicos e sanitarios, projeto de aprovayao na prefeitura, projeto as 
built, memorial descritivo, especificac;:oes tecnicas e outros. 
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Com isso, pretendia-se estabelecer o hist6riw de cada escola a ser estudada, 
desde a concep~o do projeto, passando pela co•15tru~o, ate o uso e a opera~o. 
Porem, a documenta~o disponivel na Secretaria Municipal de Educa~o era minima: 
17% das escolas selecionadas nao dispunham, inclusive, de nenhuma informa~o 
grafica, sendo necessario o levantamento dos espac;:os in loco. As plantas 
arquitetonicas existentes na Prefeitura foram entao disponibilizadas em c6pias 
heliograficas. No anexo G, e apresentado urn exemplo de documento levantado nessa 
fase. 
4.4. Levantamento em Campo 
4.4.1. Elabora~ao das planilhas de levantamento 
Em uma fase anterior ao levantamento em campo, foi feita a digitaliza~o, em 
CAD, de material fornecido pela Secretaria Municipal de Educa~o, que consistia das 
plantas de implanta~o e arquitetura, com as divis6rias internas da constru~o, 
constando delas os detalhes dos ambientes sanitarios. Vale ressaltar que essas 
plantas, em grande parte, nao correspondiam ao que estava construido, e, muitas 
vezes, diziam respeito a outras escolas, conforme foi verificado depois emcampo. 
Com base nessas informac;:Oes, foram elaborados os questionarios e as 
planilhas de levantamento, que, por sua vez, estao subdivididas em tres tipos, segundo 
a sua finalidade: ficha cadastral de caracteriza~o (FCC), ficha cadastral dos aparelhos 
sanitarios (FCAS) e ficha de observa~o (FO). 
A ficha cadastral de caracteriza~o l(ver Anexo H), cujo preenchimento se deu 
pela equipe de levantamento, foi utilizada para o levantamento dos dados gerais da 
edifica~o, tais como os periodos de funcionamento da escola, meses de ferias, 
popula~o fixa, ano de constru~o, existencia de construyao que nao constasse no 
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projeto original, area construida e informagao relativa ao uso da escola nos finais de 
semana. 
As fichas cadastrais dos aparelhos sanitarios contemplam as alturas e demais 
dimens6es relativas a instalac;:ao desses componentes, assim como a quantidade de 
pontos de agua por ambiente, e seu preenchimento tambem foi realizado pelos 
membros da equipe de levantamento. No Anexo I sao apresentados exemplos das 
fichas cadastrais dos aparelhos sanitarios. 
Por tim, as fichas de observac;:ao tambem contemplam informa~es relativas 
aos aparelhos sanitarios, tais como: quantidade, dimensoes, altura da instalagao dos 
equipamentos sanitarios e ~s (tamanho) dos ambientes. Algumas informa~s sao 
similares as respondidas p, usuarios, possibilitando a confrontac;:ao das respostas 
obtidas com os dados da e pe de levantamento, oriundos da observac;:ao. No total, 
sao cinco tipos de fichas, uma para cada tipo de ambiente sanitario. No Anexo J sao 
apresentados exemplos das fichas de observac;:ao. 
4.4.2. Elabora~ao de Questionarios e Fichas Cadastrais 
Para a elaborac;:ao dos questionarios - a partir dos requisitos de desempenho 
dos aparelhos sanitarios relatives ao uso - foram inicialmente definidos os usuarios-
chave (populac;:ao fixa) da tipologia de edificac;:ao em estudo, conforme descrito na 
sequ€mcia. 
A populac;:ao fixa das escolas da rede municipal de Campinas esta dividida em: 
alunos, diretor(a), coordenador(a), professor(a), monitor(a), servente, cozinheiro(a), 
zelador(a) e vigilante. 
Assim, foram elaborados seis tipos de questionarios - em func;:ao do tipo de 
usuano e da faixa etaria -, os quais contemplam varias quest6es relativas a satisfac;:ao 
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do mesmo com relagao ao sistema predial de aparelhos sanitarios, bern como com a 
area na qual esses equipamentos estao instalados. No Anexo K encontram-se 
exemplos dos questionarios elaborados. 
Os questionarios aplicados aos alunos nao alfabetizados sao iconograficos (86) 
e contemplam apenas parte das questoes avaliadas nos demais formularies, devido a 
idade dos entrevistados. 
A Tabela 4.2 apresenta as questoes contempladas nos diferentes questionarios 
e fichas cadastrais, agrupados por requisite de desempenho avaliado, quais sejam: 
quantidade de aparelhos sanitarios, acessibilidade ao uso, adaptabilidade ao uso, 
funcionalidade e acess6rios. 
Tbel 12Tbi42T a a4. a ea 1pos d fi h d lb d e 1c as ca astra1s e quest1onanos e a ora os. 
Requisito de desempenho Questionario 
tomeiras dos lavat6rios 81, 82, 83, 84, FCC, FCAS e FO 
valvulas de descarga 
tomeiras dos mict6rios 81, 82, 84, FCC, FCAS e FO 
tomeiras dos bebedouros 
Quantidade de 
aparelhos tomeiras das pias C1, C2, FCC, FCAS e FO 
sanitarios tomeiras dos tanques AS1, AS2, C1, C2, FCC, FCAS e FO 
tomeiras de lavagem 82, 83, C1, C2, AS1, AS2, FCC, FCASe FO 
tomeiras de maquina de lavar roupas AS1, AS2, FCC, FCAS e FO 
torneiras de filtro C1, C2, FCC, FCAS e FO 
tamanho dos banheiros 81, 84, FCC, FCAS e FO 
tamanho do compartimento da bacia 81, 82, 84, 86, FCC, FCAS e FO 
Acessibilidade tamanho do compartimento do 82, FCC, FCAS e FO 
aouso chuveiro 
tamanho da area de AS1, AS2, FCC, FCAS e FO servic;:ollavanderia 
tamanho da cozinha C1, C2, FCC, FCAS e FO 
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Tabela 4.1 2Tabela 4. 2: Tipos de fichas C<!dastrais e questionanos elaborados. (continuat;:ao) 
.. ,~-
Requisito de desempenho '-'- Questioniuio 
--
tamanho das tomeiras dos~ 81, 82, 83 e 84 lavat6rios/bebedouros 
altura das tomeiras dos 81, 82, 83, 84, 86, FCC, FCAS e FO lavat6rios/bebedouros 
tamanho e altura dos 81, 82, 84, FCC, FCAS e FO lavat6rios/bebedouros 
altura das bancadas e tanques AS1, AS2, C1, C2, 82, 83, FCC, FCASe FO 
altura das valvulas de descarga 81, 82, 84, 86, FCC, FCAS e FO 
Adaptabilidade tamanho das bacias sanitarias 
ao uso tamanho e altura dos mict6rios 81, 82, 84, FCC, FCAS e FO 
tamanho e altura das tomeiras de AS1,AS2,C1,C2,82,83, FCC, 
lavagem FCASe FO 
tamanho e altura das tomeiras de AS1, AS2, C1, C2, FCC, FCAS e FO tanque 
tamanho e altura das tomeiras de pia C1, C2, FCC, FCAS e FO 
tamanho e altura das tomeiras de filtro C1, C2 
tamanho da bancada de trabalho AS1, AS2, C1, C2, FCC, FCAS e FO tamanho do tanque 
tamanho da pia C1, C2, FCC, FCAS e FO 
distribuiyao dos aparelhos sanitarios 81, 82, 84, FCC, FCAS e FO dos banheiros 
Funcionalidade distribuiyao dos aparelhos (tanque AS1, FCC, FCAS e FO 
etc,) da area de servit;:ollavanderia 
distribuiyao dos aparelhos (pia, tanque C1, FCC, FCAS e FO etc.) da cozinha 
Acessorios exist€mcia de lixeira e assento de 82 bacia sanitaria 
-
... NOT AS: FCC- F1cha cadastral de caractenza<;ao. FCAS- F1cha cadastral dos aparelhos sannanos, FO- F1cha de 
obse!Vayao. 
4.4.3. Metodologia de Coleta dos Dados 
De posse da informa98o do numero de pessoas que trabalham e estudam em 
cada escola - dado fomecido pela Secretaria Municipal de Ensino - foram selecionados 
os tipos de usuarios e, consequentemente, os tipos de questionarios e a quantidade de 
entrevistas a serem realizadas. 0 preenchimento das fichas, para cada tipo de 
formulario de observayao, foi efetuado por um membro da equipe de levantamento. 
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As visitas foram realizadas pelos membros da equipe de levantamento, 
composts por alunos de graduacao e de p6s-graduacao do Laborat6rio de Pesquisas 
em Sistemas Prediais da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da 
UNICAMP, em dois dias da semana, e contemplaram, em media, duas escolas por dia, 
variaveis em funcao do numero de ambientes a serem inspecionados e do numero de 
usuaries a ser entrevistados. 
O(a) diretor(a) da escola foi entrevistado(a) segundo as questoes relacionadas 
na ficha cadastral de caracterizacao. constante no Anexo H. 
Alem dessa ficha, o(a) diretor(a) era tambem questionado(a) quanta a forma de 
utilizacao dos aparelhos sanitarios do banheiro e a satisfacao com os mesmos, como 
usuario que e desse ambiente. 
Dependendo do tipo de usuario - classificado em funcao da atividade realizada 
nos aparelhos sanitarios, tais como: higiene pessoal e/ou limpeza de utensilios e de 
ambientes - foram aplicados questionarios diferenciados, conforme as Tabelas 4.3 e 
4.4, apresentadas na sequencia. 
Assim, por exemplo, no caso da equipe de limpeza dos ambientes sanitarios, 
foram aplicados dois tipos de questionarios: urn referente a forma de uso dos aparelhos 
sanitarios do banheiro para higiene pessoal e a satisfacao com eles, e outro referente a 
forma de higienizacao dos ambientes sanitarios. 
Por sua vez, para a equipe de cozinheiras tambem foram aplicados dois tipos 
de questionarios: urn referente a forma de uso dos aparelhos sanitarios do banheiro 
para higiene pessoal e a satisfacao com eles, e outro referente aos aparelhos sanitarios 
das cozinhas destinados ao prepare e a higienizacao dos alimentos e utensilios e a 
limpeza desses ambientes. 
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No caso dos alunos, a forma e o tipo de aplica((iio do questionario referente as 
atividades realizadas nos aparelhos sanitarios (banheiros e bebedouros) dependem da 
faixa etaria e do numero de classes selecionadas para o levantamento, quais sejam, 
considerando-se as tipologias em estudo: 
• CEMEI: a principio, foi aplicado o questionario iconografico para os alunos 
nao alfabetizados; porem chegou-se a conclusao de que essa popula((iio nao 
tinha ainda a maturidade necessaria para responde-lo, tendo sido entao 
desconsiderada na sequencia dos trabalhos; 
• EMEI: uma ou mais classes de alunos com idade acima de 05 anos, 
totalizando urn minimo de 30 crianvas (questionario iconografico); 
• CEMEI/EMEI: uma ou mais classes de alunos com idade acima de 05 anos, 
totalizando urn minima de 30 crianvas (questionario iconografico); 
• EMEF: uma ou mais classes de alunos de 1a serie (07 anos - questionario 
iconografico), idem para 4as ou 5as e aas series (10 a 14 anos- questionario 
escrito); totalizando, no minimo, 30 alunos de cada serie. 
Vale ressaltar que todas as planilhas e questionarios passaram por aplica¢es-
piloto, de forma a identificar possibilidades de melhoria. 
As Tabelas 4.3 e 4.4 apresentam urn resumo dos dados relativos a amostra dos 
usuarios selecionados para a aplica((iio dos questionarios, em fun((iio da tipologia e do 
tipo de ambiente considerado. 
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Tabela 4.1 3Tabela 4. 3: Amostra de usuaries para a aplica~o dos questionarios- popula~o 
fix a 
Tipo de 




responsavel pela 1 servente ou 1 servente ou 1 servente ou agente Gl 
fl) 
0 limpeza agente de apoio agente de apoio de apoio ;::: 
"" :::1 (B3) fl) 
:::1 
Gl 1 cozinheira, 1 cozinheira, auxiliar 1 cozinheira, auxiliar 
o- Cozinha - usuario 
"Cf! auxiliar de cozinha de cozinha ou de cozinha ou agente 
:::1 Gl (C1) 0CI 
ou agente de apoio agente de apoio de apoio Gl 
E Banho de bebe -Gl 
s 
responsavel pela 1 servente ou c 
Gl 
- -:s limpeza agente de apoio E 
<( (BB3) 
Gl Banheiro - usuario 0 
"C 30 alunos de 5 ou 6 
:::1 (B6) 1 classe da 1• serie (*) 
.... 
anos (*) fl) 
Gl fl) (desenhos) E 0 c Gl :::1 
-Gl-
... os 1 classe da 4. ou s• 
c Banheiro - usuario 
.9! 
- serie e 
.c (84) E 1 classe da a• serie (*) <( 
(*) pelo menos 1 OOA> do total de alunos 
NOTA: AS1 -area de servi90, 81 - banheiro (diretor, professor, servente, etc), 83- responsavel pela 
limpeza do banheiro, B4 - banheiro aluno, 85/86 - banheiro para aluno de CEMEIIEMEI, 883 -
responsavel pela limpeza do ambiente de banho de beM, C1 - cozinha. 
A amostra de funcionarios a serem entrevistados sabre questoes relativas ao 
banheiro e apresentada na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Seleyao da amostra de funcionarios para a aplicayao do questionario relativo ao 
banheiro 
Quanti dade n° de Tipo de Tipo de usuario existente de questionarios a questionario serem funcionarios 
aplicados 
Diretor 1 1 
1 1 
Cozinheiro 2a5 2 
mais de 5 3 
1 1 
Vigilante 2a5 2 
maisde5 3 
Banheiro - 81 1 1 
Servente 2a5 2 
maisde5 3 
Professor 1 0% do numero total de 
- professores e 
Monitor monitores (no 
minimo, 3) 
Cabe ressaltar que, quando o diretor nao estava presente, as fichas cadastrais 
de caracterizayao e de uso do banheiro eram preenchidas pelo vice-diretor ou por 
algum funcionario da secretaria. 
No capitulo seguinte sao apresentados os resultados obtidos na investigayao de 
campo conduzida nas escolas selecionadas. 
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5 RESULTADOS E ANALISES 
Em paralelo ao levantamento cadastral, desenvolvido nesse trabalho foi 
realizada uma investiga~o pato16gica (avalia~o durante a opera~o - ADO) dos 
sistemas prediais hidraulicos e sanitarios, de aparelhos sanitarios e de combate a 
incendio, e, sempre que necessaria, os resultados obtidos serao utilizados. 0 
detalhamento do referido trabalho pode ser encontrado em Araujo (2004). 
5.1. Caracteriza~ao das Escolas Investigadas 
Conforme citado no capitulo anterior, a amostra esta composta por 61 unidades, 
cuja idade e numero total de usuarios sao apresentados nas tabelas 5.1 a 5.7. 
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Tabela 5. 1: Distribui ;iio da populacE\: flxa e idade das escolas - Tipol ogia CEMEI. 
N°da I dade N' . e Funcionarios N° total de 
escola (anos) !-=-· . Alunos To:0 1 Entrevistados 
17 19 11 6 46 
26 35 24 8 120 
31 35 20 9 91 
43 - 41 9 150 
44 22 27 9 150 
165 2 22 8 165 
NOTA. Atendem cnanc;:as de 3 meses a 4 anos. 
Tabela 5 o· "b . - d . 2: 1stn uu;:ao a )Opulagao 1xa e 1 a e - fi "d d d as esco as- 1polog1a T . EMEI. 
N°da I dade N° de Funcionarios N°de Alunos 
escola (anos) Total Entrevistados Total Entrevistados 
21 14 12 1 109 -
48 9 8 120 37 
-93 8 6 60 27 
96 10 15 10 200 47 
105 60 11 5 162 53 
106 16 11 9 102 34 
109 - 10 7 120 35 
112 45 13 8 208 37 
114 9 14 7 150 22 
116 10 15 8 180 -
117 10 8 6 120 44 
126 19 10 6 64 35 
127 10 16 9 304 41 
129 9 11 - 128 -
130 6 12 8 240 50 
131 11 5 4 58 24 
133 - 10 6 112 49 
134 12 14 9 175 52 
136 5 16 9 287 46 
139 - 9 7 120 51 
140 44 14 5 191 -
141 11 18 8 300 41 
144 57 21 3 218 
-145 44 15 6 194 
146 11 9 7 140 56 
148 22 11 7 115 41 
152 11 10 7 112 23 
155 14 11 6 124 28 
158 18 14 7 178 55 
159 - 9 5 64 -
NOTA: Atendem cnam;as de 4 a 6 anos. 
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Tabela 5. 3: Distribuicao da populacao fixa e idade das escolas - Tipologia CE MEI/EMEI. 
N°da I dade N° de Funcionarios N°de Alunos 
escola (anos) Total Entrevistados Total Entrevistados 
01 12 37 11 154 33 
02 7 37 9 295 15 
08 12 28 11 145 24 
10 21 34 11 180 20 
11 20 35 11 255 50 
15 21 33 10 157 
20 9 23 9 120 -
24 15 31 9 100 
28 17 37 10 147 20 
30 21 34 10 259 
-33 20 67 11 377 
35 26 53 10 203 12 
37 19 33 11 246 49 
39 45 8 272 36 
-42 35 10 150 17 
50 11 61 17 654 54 
51 27 58 20 444 32 
52 11 45 9 290 39 
53 23 33 9 215 10 
113 49 23 9 193 -
119 25 25 17 648 45 
151 27 30 19 343 32 
NOTA. Atendem cnanyas de 3 meses a 4 anos 
Tabela 5 4 Distribuiciio da populaciio fixa e idade das esco as- Tipologia EMEF. 
N° da ldade N° de Funcionarios NO de Alunos 
escola (anos) Total Entrevistados Total Entrevistados 
61 23 29 10 340 73 
62 22 65 11 905 62 
71 23 45 10 583 85 
NOTA. Atendem cnanyas de 7 a 14 anos. 
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A figura 5.1 apresenta a taxa media de entrevistados por tipologia. 
100 
~ 80 0 









CEMEI EMEI CEMEIIEMEI EMEF 
llll Funcionario llllAluno 
Figura 5. 1: Taxa media de entrevistados por tipologia. 
A taxa media de entrevistas realizadas com funcionarios variam de 24,5 a 
54,7%, e, com alunos, de 8,5 a 23,5%. 
No Anexo L e apresentado urn detalhamento da populagao fixa entrevistada: 
funcionarios (por sexo e fungao) e de alunos (por sexo e serie). 
0 Anexo M apresenta as datas de realizagao da investigagao em campo 
(levantamento cadastral e aplicagao de questionarios), que, em determinados casos, 
nao foram coincidentes, devido: 
• a necessidade de mais de urn dia de levantamento; 
• ao fato de o levantamento cadastral ter sido realizado em periodo de 
recesso escolar; 
• a indisponibilidade do usuario no dia do levantamento cadastral (reuniao, 
aniversarios domes, festas, estudos do meio, greves etc.). 
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A apresenta~o dos resultados obtidos na investiga~o em campo e efetuada a 
seguir, por requisite de desempenho apresentado nos capitulos anteriores. 
5.2. Quantidade de aparelhos sanitarios 
Os aparelhos analisados foram: bacias sanitarias e torneiras de banheiros, 
cozinhas, areas de servic;:o/lavanderias e bebedouros. 
0 nivel de satisfa~o dos usuaries e a analise do observador geraram as 
avaliac;:oes de cada escola. Ja a analise da quantidade de aparelhos sanitarios 
instalados nas escolas investigadas foi realizada tomando-se por base tres aspectos: 
• satisfa~o dos usuarios; 
• analise do observador; 
• conformidade com as especificac;:Oes constantes nos documentos relatives ao 
assunto, citados no capitulo 3, item 3.5. 
0 dimensionamento da quantidade de aparelhos sanitarios, em geral, e efetuado 
pelo numero de usuarios atendidos (para banheiros e bebedouros); portanto, para a 
determina~o da distribui~o da popula~o. os seguintes criterios foram adotados: 
• total de alunos: numero existente no turno em que havia a maior quantidade 
de alunos; 
• total de alunos por sexo: distribui~o equitativa (50% homens e 50% 
mulheres); 
• lavat6rios tipo calha e bebedouros, por aluno: numero de alunos por 
lavat6rio individual especificada na documenta~o tecnica, pois nao existem 
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referencias a quantidade de tomeiras para este tipo de aparelho. Nesse 
caso, urn lavat6rio equivaleria a uma tomeira; 
• pontos de consume de agua removidos: computados para a analise da 
conformidade com os documentos tecnicos, pois os mesmos foram 
previstos no projeto original. 
Quanta a analise, as considerac;:oes do requisite foram feitas como segue: 
• a quantidade de aparelhos sanitarios, exceto bacias, foi analisada, por escola, 
como urn todo, considerando-se apenas a separayao por alunos e 
funcionarios; sendo portanto desconsiderada a distribuiyao por ambiente e 
sexo; 
• a quantidade de tomeiras de banheiros, bebedouros e bacias sanitarias das 
CEMEI foi considerada tomando-se por base a Portaria do Ministerio da Saude 
N° 321/88. Ja para os das EMEI, CEMEI!EMEI e EMEF, foi usado o C6digo 
Sanitaria do Estado de Sao Paulo- Decreta n° 12.342/78; 
• a quantidade de tomeiras (de pia, tanque e lavagem), assim como a das 
tomeiras das areas de servi~/lavanderias, foram consideradas apenas com 
base na avalia9ao dos usuaries e dos observadores, por nao terem sido 
encontradas referencias nos documentos tecnicos consultados; 
• as respostas foram consideradas por tipo de usuario e por escola, para cada 
tipologia, e, quando nao houve consenso, foram agrupadas como "variavel", 
levando-se em considerac;:ao sempre a maior percentagem, 
independentemente de ser superior a 50%; 
• a quantidade de aparelhos existentes nos banheiros foi analisada apenas para 
os ambientes de uso dos alunos. 
Os resultados relatives a esse requisite sao apresentados detalhadamente, por 
aparelho sanitaria, para as escolas da tipologia CEMEI. No caso das demais tipologias, 
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os dados foram agrupados para a tipologia como urn todo e apresentadas na 
sequencia. 0 detalhamento das demais tipologias encontram-se no Anexo N. 
5.2.1. Tomeiras dos lavatorios individuais e tipo calha dos 
banheiros de funciomirios e alunos 
A Tabela 5.5 apresenta: 
• as quantidades de torneiras de lavat6rios individuais e tipo calha, dos 
banheiros de funcionarios e de alunos, para a tipologia CEMEI; 
" os resultados da avaliayao da conformidade com as normas pesquisadas 
(nao conforme/conforme); 
" a opiniao dos usuarios e do observador, assim como a avaliac;:ao geral 
das escolas (adequada/variavel/nao adequada). 
Tabela 5.5: Avalia<;:ao do numero de tomeiras de lavatories individuais e dos de tipo calha, nos 
b anheiros dos funcionarios e alunos. Tipologia- CEMEI. 
Quantidade Opinilio N°da Fun!;lio de torneiras Portaria MS N° 
escola 321/88 geral da exist. rem. funcionario observador 
escola 
fun c. 1 adequada 
-17 nao conforme adequada 
aluno 1 - adequada 




func. 3 adequada -
31 
aluno 6 3 - adequada 




aluno 6 - adequada 
func. 3 nao adequada -44 - variavel 
aluno 8 - adequada 





.. Nota: ex1st.- ex1stente, rem. - remoVJda; tunc. - funaonano 
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5.2.2. Torneiras de pias, de tanques e de lavagem de cozinhas 
A Tabela 5.6 apresenta para as unidades escolares da tipologia CEMEI. 
T abela 5. 6: Avaliacao do numero de torneiras das cozinhas. Tipologia - CEME I. 
Quantidade de Avaliacao 
N"da torneiras geral da 
escola funcionilrio observador escola 
pia tanque lavagem 
17 1 - nao adequada vari<fiVel 
26 2 1 
adequada 
adequada 
31 2 - nao adequada varia vel 
-
43 2 1 adequada adequada 
adequada 
44 2 1 -
165 1 1 nao adequada variavel 
A Figura 5.2 apresenta urn exemplo de adaptayao efetuada em torneira de 
cozinha para atender as necessidades dos usuarios. 
EMEI112 
Figura 5. 2: Adaptayao em torneira de cozinha. 
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5.2.3. Torneiras de tanques, maquinas de lavar roupas e lavagem das areas 
de servi~o/lavanderias 
Os resultados relatives a tipologia CEMEI sao apresentados na Tabela 5.7. 
A Figura 5.3 apresenta uma adapta9ao da torneira para atender as 
necessidades dos usuaries. 
Tabela 5. 7: Avalia(fao do numero de torneiras das areas de servi(fo/lavanderias. 
T I . CEMEI I~OOQia-




mlr/lavagem funcionario observador 
geral da 
pia tanque escola 
exist. rem. 
17 1 1 1 adequada 
26 - 5 1 -




43 2 2 
-
44 3 1 nao adequada varia vel 
165 1 1 1 adequada - adequada 
Nota: ex1st. - ex1stente, rem. - remov1da; mlr- maqumas de lavar roupas 
Figura 5. 3: Adapta(fao de torneira em area de servi(fo/lavanderia. 
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5.2.4. Tomeiras dos bebedouros tipo calha 
Na Tabela a seguir, sao apresentados o numero de torneiras existentes nos 
bebedouros tipo calha e a conformidade com o C6digo Sanitaria do Estado de Sao 
Paulo, bern como as avaliagoes dos funcionarios, dos observadores e a geral de cada 
escola. Cabe ressaltar que: 
• na maior parte das escolas, nao houve resposta dos funcionarios para 
esse item, pois eles nao utilizam esses aparelhos - somente auxiliam os 
alunos a faze-lo; 
" os alunos entrevistados com relagao a este quesito foram apenas os da 
tipologia EMEF. 
Tabela 5. 8: Avaliagao da quantidade de tomeiras dos bebedouros tipo calha. 
T I . CEMEI 1poog1a-
Quantidade de cod. Opiniao N°da torneiras Sanitario do 
escola Estado de geral da 
exist. rem. S.P. funcionilrio Observador escola 
17 7 adequada adequada 
26 6 - -
-31 4 
conforme -43 8 
44 12 1 adequada adequada adequada 
165 4 - - - -
Nota: ex1st. - ex1stente rem. - remov1da 
5.2.5. Bacias sanitarias 
A Tabela 5.9 apresenta os resultados da avaliagao da quantidade de bacias 
sanitarias para as escolas da tipologia CEMEI. 
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Tabela 5. 9: Avaliagao da quantidade de bacias sanitarias dos banheiros de funcionarios e 
I T I . CEMEI a unos. 1poog1a-
Quantidade de 
N"da Fun~o bacias sanitarias Portaria MS N" Opiniiio escola 321/88 funciom!irio/aluno 
exist. rem. 




func. 4 1 nao adequada 26 
aluno 9 -
-
fun c. 3 
31 
1 con forme nao adequada 
aluno 6 1 
-
43 
func. 3 nao adequada 
aluno 6 
-
func. 3 nao conforme nao adequada 
44 -
aluno 7 -
fun c. 4 nao adequada 165 
atune 15 
-
.. Nota. eXIst. eXJstente, rem. - remov1da, func. - funaonano 
A Tabela 5.10, apresenta a quantidade de bacias existentes e o d{dict 
considerando-se as exigemcias da documenta~o tecnica. 
Tabela 5. 10: Numero de bacias sanitarias existentes, o que determina a normae o deficit. 
Tipologia - CEMEI. 
N°da Quantidade de bacias sanitarias 
escola existente norma deficit 
especifica 
26 9 20 11 
43 6 25 19 
44 7 25 18 
165 15 27 12 
5.2.6. Analise geral 
A quantidade de aparelhos sanitarios nas tipologias estudadas, em geral, foi 
considerada adequada, tanto quando analisada pelo prisma das normas estudadas 
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como pelo das avaliagoes dos usuaries e observadores. Porem, cabe ressaltar o 
seguinte: 
• torneiras das banheiros - a tipologia EMEI foi a que apresentou o maior 
numero de escolas com quantidade inferior a recomendada na 
documentayao tecnica; 
• torneiras das cozinhas - tres escolas EMEI, na opiniao dos funcionarios e 
observadores, apresentaram quantidade insatisfat6ria; 
• torneiras das areas de serviyo/lavanderias - duas escolas CEMEI e 2 
CEMEI/EMEI apresentaram, segundo observadores e usuaries, numero 
inadequado desses itens; 
• torneiras dos bebedouros - todas as tipologias, exceto uma EMEF, 
apresentaram quantidade superior a especificada pelo documento tecnico 
analisado. Cabe ressaltar que este tipo de aparelho e usado, pelos alunos, 
nao s6 como bebedouro, mas tambem para lavar as maos e o rosto e 
escovar os dentes (na maioria das tipologias), e, pelos funcionarios, para 
atividades de limpeza; 
• bacias sanitarias - na maioria das CEMEI, nao foi encontrada quantidade 
suficiente para uso dos aluno, alem disso cerca de 34% das escolas dessa 
tipologia nao possui banheiro para funcionarios. No c6mputo geral, 23% 
dessas mesmas escolas e 23% das CEMEIIEMEI nao possuem quantidade 
suficiente de aparelhos para atender ao numero existente de alunos; 
• Outro aspecto a ser destacado e que, na EMEF 61, nao existem banheiros 
separados por sexo para os professores, o que contraria a regulamentayao. 
As figuras 5.4 e 5.6 apresentam urn resumo dos resultados obtidos na avaliayao 
do requisite Quantidade de Aparelhos, para todas as tipologias analisadas. Para tal, 
optou-se pelos seguintes criterios: 
• incidencia de resposta "adequada", na avaliayao feita pelos usuaries; 
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• incidemcia de atendimento aos documentos tecnicos analisados 
conformidade; 
" apresentayao grafica apenas dos itens que constam em todas as tipologias. 
CEIVEVEWIElfunc. 
~ Tomeira de ravat6rio -=bacia sanitilria 
Figura 5. 4: Quantidade de aparelhos sanitarios no banheiro - incidemcia da resposta 
"ADEQUADA". 
CEMEIIEME! func. 
=*=" tomeiras ravat6rios lndMduais e tipo calha -&= bacia sanitaria 
Figura 5. 5:Quantidade de aparelhos sanitarios: fndice de conformidade com os documentos 
tecnicos. 
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~ tomeira pia, tanque e lavagem da cozinha 
- tomeira de tanque, maquina de lavar rot.pa e !avagem da area de serlli~/lav. 
-tomeira de bebedouro 
Figura 5. 6:Quantidade de aparelhos sanitarios nos demais ambientes- opiniao dos usuaries -
incidencia da resposta "ADEQUADA". 
5.3. Acessibilidade para o uso 
Neste requisite de desempenho sao analisados os seguintes itens: 
• tamanho do banheiro; 
• tamanho do compartimento destinado a bacia sanitaria, quando existente; 
• tamanho da cozinha; 
• tamanho da area de servic;:o; 
• espayamento entre tomeiras dos bebedouros e dos lavat6rios dos 
banheiros, ambos do tipo calha. 
As recomendac;:oes do C6digo de Projetos e Execuc;:ao de Obras e Edificac;:oes 
do Municipio de Campinas nortearam tanto a analise das areas de banheiros, 
compartimentos destinados as bacias sanitarias, cozinhas e areas de 
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servic;:o/lavanderias, como a dos lavat6rios e bebedouros tipo ~lha. Para as escolas da 
tipologia EMEF, alem desse documento tecnico, foram tambem utilizadas as exigencias 
da Fundayao para o Desenvolvimento da Educayao (FOE). 
Tendo por base, portanto, os referidos documentos, quando a area e a inscriyao 
do circulo sao iguais ou superiores ao recomendado, o ambiente e considerado em 
conformidade. Quanta as tomeiras de lavat6rio e as de bebedouro tipo calha, o 
espa9(imento foi considerado adequado quando fosse igual ou superior ao minima 
recomendado pelo documento tecnico em estudo. 
A nao adaptayao do ambiente em estudo e sua classificayao como "nao 
conforme" sao caracterizados pelo nao atendimento de pelo menos um dos quesitos 
(area minima ou inscriyao de circulo de raio minima) apresentados no documento 
tecnico relativo ao assunto 
As Tabelas das areas e as medidas de inscric;:ao dos circulos, que 
determinaram a conformidade ou nao com o C6digo de projetos e execuyao de Obras e 
Edificac;:oes, assim como a opiniao dos usuarios, sao apresentadas no Anexo P. 
De maneira similar ao efetuado anteriormente, os resultados sao apresentados 
de forma detalhada apenas para a tipologia CEMEI. Comentarios relatives as demais 
tipologias como um todo, sao apresentados na sequencia, sendo o detalhamento dos 
resultados obtidos apresentados no Anexo Q. 
5.3.1. Tamanho dos Ambientes Sanitarios 
5.3.1.1. Banheiro 
A Tabela 5.11 apresenta os resultados obtidos para a tipologia CEMEI. 
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Tabela 5. 11: Avaliac;:So do tamanho dos banheiros de funcionarios e alunos. 
T I . CEMEI g1a -1poo 
C6digo de OpinUio 























5.3.1.2. Compartimentos destinados as bacias sanitarias 
Os resultados obtidos para a tipologia CEMEI sao apresentados na Tabela 
5.12. 
Nas escolas em que nao ha banheiro especifico para funcionarios, os mesmos 
costumam utilizar os banheiros dos alunos; nesses casos, as respostas fomecidas 
foram sobre esse ambiente. 
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Tabela 5. 12: Avaliac;:ao do tamanho do compartimento destinado as bacias sanitarias dos 
I I . CEME banheiros dos funcionarios e a unos. Tipo og1a - L 
C6digo Opiniao 
N°da deObras Func;:ao 
escola de funcionario/ observador geral da 




conforme func. adequado adequado 
26 adequado 
aluno 
func. -31 - - -
aluno 
fun c. variavel 
43 conforme 
aluno - adequado 
conforme func. adequado adequado -
44 nao 
conforme aluno - adequado 
fun c. apertado -165 conforme variavel 
aluno - adequado 
5.3.1.3. Cozinhas 
Assim como no item anterior, para as tipologias CEMEI, EMEI e CEMEIIEMEI, 
foram observadas as exig€mcias do C6digo de Projeto e Execu~o de Obras e 
Edificac;:Cies (inscri~o de urn circulo de 1,40 metro de raio). Para a tipologia EMEF, 
alem disso, utilizou-se a documenta~o da Funda~o para o Desenvolvimento da 
Educa~o (FOE), em que se verifica a area minima do referido ambiente em fun~o do 
numero de salas. 
A Tabela 5.13 apresenta os resultados da avalia~o do tamanho da cozinha 
para a tipologia CEMEI; os resultados das demais tipologias encontram-se no Anexo Q. 
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T b I 5 13 A r - d t h d a ea va1ac;:ao o aman o . h T I . CEMEI as cozm as. 1polog1a-
N°da C6digo de Obras Opiniao 
escola deCampinas funcionario observador geral da escola 
17 - nao adeQuada nao adequada 
26 conforme adequada adequada 
-31 - -
43* - - - -
44 conforme adequada adequada adequada 165 nao adequada variavel 
* - nessa escola, nao houve levantamento da area da cozinha. 
5.3.1.4. Area de servi~ro/lavanderia 
As exigencias para esse item sao as mesmas observadas no anterior. 
A Tabela 5.14 apresenta os resultados obtidos para as escolas da tipologia 
CEMEI. Os resultados das demais tipologias encontram-se no Anexo Q. 
Tabela 5. 14: Avaliac;:ao do tamanho dos ambientes destinados as areas de servic;:o/lavanderias. 
T I . CEMEI lpOOQia-
N°da C6digode Opiniao 
escola Obrasde geral da Campinas funcionario observador ... 
17 nao conforme nao adequado - nao adequado 
26 






165 conforme nao adequado adequado variavel 
-• nessa escola, nao houve levantamento da area de serv,.;:ollavandena. 
A Figura 5.7 mostra duas improvisayoes efetuadas em escolas que nao 
possuem area de serviyo/lavanderia. 
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EMEI106- Tanque na area externa do 
pn§dio 
CEMEI/EMEI 2 -area em nao 
conformidade com a documenta;;:ao 
tecnica 
Figura 5. 7: lmprovisa;;:oes realizadas em escolas que nao possuem area de 
servi;;:ollavanderias. 
5.3.2. Espa~amento entre aparelhos sanitarios 
5.3.2.1. Entre torneiras dos lavatorios tipo calha dos banheiros 
0 C6digo de Projetos e Execuyao de Obras e Edifica;;:oes do Municipio de 
Campinas estabelece que os lavat6rios coletivos devem ser dimensionados na razao de 
0,60m por usuario. Para fins de analise do espa;;:amento entre as torneiras, no presente 
trabalho, o mesmo criteria foi adotado, com uma margem de tolerancia de+/- 0,03m 
(entre 0,57 e 0,63m). Quando pelo menos urn dos espayamentos esta fora dessa faixa, 
a escola e considerada nao conforme. 
A Tabela 5.15 apresenta os resultados obtidos para as escolas da tipologia 
CEMEI; os das demais tipologias encontram-se no Anexo Q. 
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Tabela 5. 15: Espa9amento entre torneiras do lavat6rio tipo calha- banheiros dos alunos. 
Tioolooia - CEMEI. 
N"da Espa~ramento entre torneiras 
escola (m) Avalia~rao 
max .. min. m.f. 
17 - - - -
26 0,76 0,36 0,36 
nao conforme 31 0,36 0,34 0,35 
43 - - - -
44 0,54 0,45 0,54 nao conforme 
165 - - - -
. . .. .. Nota: max.- valor max1mo; mm.- valor m1mmo; m.f.- valor ma1s frequente 
A Figura 5.8 apresenta lavat6rios tipo calha onde o espagamento das torneiras 
de lavat6rios tipo calha e inferior ao estabelecido no documento tecnico estudado. 
EMEF 61 EMEI133 
Figura 5. 8: Lavat6rio tipo calha com espagamento inadequado entre as tomeiras. 
5.3.2.2. Entre torneiras dos bebedouros tipo calha 
A exemplo do item anterior, foi considerado, o mesmo valor minimo para o 
espac;amento entre as torneiras dos bebedouros, ou seja, uma faixa entre 0,57 e 0,63m. 
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A Tabela 5.16 apresenta os resultados obtidos nas escolas da tipologia CEMEI. 
Tabela 5. 16: Es t t t pas:amen o en re ome1ras d b b d f OS e e ouros lj)_O ca lh T alogia - CEMEI. a. lp 
N°da Espal(amento entre torneiras (m) Avalial(ao 
escola 
max .. min. m.f. 
17 0,49 0,305 0,48 
26 0,76 0,28 0,36 
31 0,36 0,34 0,35 nao conforme 43 0,60 0,46 -
44 0,54 0,28 0,54 
165 0,55 0,55 0,55 
.. .. Nota. max.- valor max1mo, mm.- valor m1mmo, m.f.- valor ma1s frequente 
A Figura 5.9 mostra bebedouros tipo calha cujo espa9amento entre as torneiras 
nao esta em conformidade com a documentayao tecnica analisada. 
EMEI106 EMEF61 
Figura 5. 9: Espac;amento inadequado de torneiras de bebedouros tipo calha. 
5.3.3. Analise geral 
Corn relayao ao tamanho dos banheiros, na maioria das escolas, foi verificada a 
conformidade com o C6digo de Obras do Municipio de Campinas. Contudo, na 
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avalia9ao feita pelos usuarios, em nove escolas, a CEMEIIEMEI se destaca pela 
insatisfa~o dos funcionarios. 
Para as EMEF, considerando-se as areas e a inscri9ao dos circulos nos 
banheiros dos funcionarios e alunos, verifica-se que todas as unidades investigadas 
estao em conformidade como C6digo de Obras; porem, quando se utiliza a Tabela da 
FOE (ver Anexo A), a maioria esta em nao conformidade, pois, segundo ela, a area dos 
banheiros e determinada pela quantidade de salas da escola. Desta maneira, os 
banheiros que tern area inferior sao: 
• EMEF 61- banheiros de professores (administra~o) e funcionarios; 
• EMEF 62- banheiros de alunas, de alunos e diretora (administrayao); 
• EMEF 71 - banheiros de diretora (administra~o) e funcionarios. 
Para os compartimentos destinados as bacias sanitarias, as CEMEI/EMEI 
apresentam o maior numero de ambientes em nao conformidade, em cinco escolas. 
Em nenhuma das tipologias estudadas foram encontrados banheiros 
especificos para portadores de necessidades especiais (PNE). Cabe ressaltar que, em 
nenhuma das escolas, as areas dos compartimentos estavam em conformidade quer 
como C6digo de Obras de Campinas, quer com Qualharini e Anjos (1997); alem disso, 
nenhuma delas apresentava possibilidades para adapta9oes. 
Com rela~o ao espayamento das torneiras de lavat6rios tipo calha dos 
banheiros e das de bebedouros tipo calha, a maioria das escolas, independentemente 
da tipologia, nao estava em conformidade com o criteria proposto. Para as torneiras dos 
lavat6rios tipo calha, somente uma escola foi considerada em conformidade (todos os 
espayamentos na faixa considerada). 
0 tamanho das cozinhas foi considerado em conformidade com a 
documenta~o tecnica, na maioria das escolas investigadas. 
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Foram poucas as escolas nas quais o tamanho dos ambientes destinados as 
areas de servic;:o/lavanderias nao estava adequado, segundo o documento tecnico 
considerado. 
Vale ressaltar, por tim, que em muitas escolas nao existe uma area de servic;:o -
apenas urn tanque na area externa, que nao se encontra coberto, impossibilitando seu 
uso em dias frios e/ou chuvosos. 
As figuras 5.10 a 5.13 apresentam urn resumo dos resultados obtidos na 
avaliac;:ao do requisite Acessibilidade para o Uso para todas as tipologias analisadas. 
A exemplo do requisite anterior, foram considerados os seguintes criteriosincidencia de 
resposta "adequada", na avaliac;:i:io feita pelos usuarios; 
" incidencia de atendimento aos documentos tecnicos analisados, no aspecto 
conforrnidade; 




-+-banheiro -= compartimento destinado a bacia sanitaria 
Figura 5. 10:Tamanho dos banheiros e compartimento destinado a bacia sanitaria- opiniao dos 
usuaries - incidencia da resposta "ADEQUADA" 
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CEMEVEME! func. 
-+-banheiro ~compartimento destinado a bacia sanitaria 
Figura 5. 11:Tamanho dos ambientes dos banheiros - indice de conformidade com os 
documentos tecnicos. 
CEMEUEMEifunc. 
--+-- cozinha -{1-- area de servtco/ lavanderia 




CEMEIIEMEI func . 
.,...._ cozinha ~area de servift:ol!avanderia 
Figura 5. 13: Tamanho da cozinha e area de servi<;:o/lavanderia- indice de conformidade com 
os documentos tecnicos 
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5.4. Adaptabilidade ao uso 
Nesse requisite, foram avaliados o tamanho e a altura de instala~o dos 
diferentes aparelhos sanitarios. 
Os resultados relatives a esse quesito, exceto mict6rios e bebedouros - que 
nao constam de todas as escolas e, portanto, aparecem apenas nos resultados das que 
os possuem - sao apresentados detalhadamente, por aparelho sanitaria, para as 
escolas da tipologia CEMEI e, ao final do item referente, para as demais tipologias. 0 
detalhamento dos resultados das demais tipologias se encontra no Anexo 0. 
5.4.1. Tamanho dos Aparelhos Sanitarios 
Os criterios utilizados para a analise dos dados relatives ao tamanho dos 
aparelhos sanitarios foram: 
• respostas dos funcionarios: satisfa~o dos mesmos em rela~o aos 
aparelhos existentes nos ambientes exclusives de sua utiliza~o; 
• respostas dos alunos alfabetizados: alem da satisfa~o dos mesmos, 
foi efetuada a avalia~o pela equipe de levantamento (observador); 
• respostas dos alunos nao alfabetizados: questaes relativas apenas a 
satisfa~o com o tamanho da bacia sanitaria. 
5.4.1.1. Tomeiras dos lavat6rios e bebedouros tipo calha e dos lavat6rios 
individuais 
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Tabela 5. 17: Avaliao;;ao do tamanho das tomeiras dos lavat6rios individuais/tipo calha dos 
banheiros dos funcionarios e tomeiras dos bebedouros. Tipologia - CEMEI. 
Opiniao 
N°da lavat6rio geral da escola individual/ tipo bebedouro 
calha escola 
17 - -




44 adequada adequada 
165 
Tabela 5. 18: Avaliao;;i:io do tamanho das tomeiras dos lavat6rios individuais/tipo calha dos 
banheiros dos alunos e tomeiras dos bebedouros. Tipologia - CEMEI. 
Opiniio do observador 
sobre o tamanho das 
N°da tomeiras Opiniio geral 






adequada adequada 43 
44 adequada 
165 -
A analise dos resultados da tipologia EMEF, sao apresentadas na Tabela 5.19. 
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Tabela 5. 19: Avalia9ao do tamanho das torneiras dos lavat6rios individuais/tipo calha dos 
b h . d I t . d bebed T I . EMEF an e1ros os a unos e orne1ras OS ouros 1po1og1a -
Opiniao dos alunos Opiniao do observador 
N°da Lavat6rio Lavat6rio Opiniao geral 
escola individual/tipo bebedouro individual/tipo bebedouro da escola 
calha calha 
61 adequado adequado adequado 
62 nao adequado adequado nao adequado adequado variavel 
71 adequado nao adequado adequado 
5.4.1.2. Torneiras das cozinhas 
A Tabela 5.20 apresenta, para a tipologia CEMEI; a opiniao dos funcionarios, 
a avalia9ao do observador e a opiniao geral sobre o tamanho das torneiras de pias, 
tanques e filtros existentes nas cozinhas. 
Tabela 5. 20: Avalia9ao dos funcionarios e do observador sobre o tamanho das torneiras das 
cozinhas. Tipologia - CEMEI. 
N°da 
Opiniao 
escola Torneira de pia Torneira de tanque Torneira de filtro geral da 
funcionario observador funcionario observador funcionario observador escola 
17 
- - - -
- -
26 adeguado adequado 
31 adequado - - adequado adequado 






A Figura 5.14 mostra uma adapta9ao efetuada no tubo de alimentayao de 
torneira de pia de cozinha para atender as necessidades dos usuarios. 
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CEMEIIEMEI 39 
Figura 5. 14: Adaptador em torneira de cozinha ( uso de prolongador} 
5.4.1.3. Torneiras das areas de servi~to 
A Tabela 5.21 apresenta os resultados obtidos nas escolas de tipologia 
CEMEI. 
Tabela 5. 21: Avalia<,;ao dos funcionarios e observadores sobre o tamanho das torneiras das 
areas de servico!lavanderias. Tipologia - CEMEI. 
Opiniao 
N°da torneira de lavagem torneira de tanque torneira de maquina geral da 
escola de lavar rouoa escola 





31 adequado - adequado 
- adequado adequado adequado 
43 -
44 - adequado adequado 
165 -
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5.4.1.4. Lavat6rios individuais e tipo calha 
A Tabela 5.22 apresenta os resultados da avaliayao efetuada nas escolas da 
tipologia CEMEI. 
Tabela 5. 22: Avalia~o: dos funcionarios sobre o tamanho dos lavat6rios individuais/tipo calha 
dos banheiros; e do observador, sobre os mesmos itens, dos banheiros dos alunos. 
T I CEMEI lpOOQia-
N°da opiniao 
escola observador -funcionario banheiro aluno geral da escola 
17 nao adequado - nao adequado 
26 adequado adequado 
31 
43 nao adequado adequado variavel 
44 
165 adequado adequado 
5.4.1.5. Bacias sanitarias 
As questoes relativas ao tamanho das bacias sanitarias foram respondidas 
pelos funcionarios e pelos alunos, apenas sobre os espayos destinados a cada grupo. 
Nas EMEI, os alunos de 5 e 6 anos e, nas EMEF, os da 1a serie foram os que 
responderam a essa questao. Conforme descrito no capitulo 4, esse questionario e 
iconografico. 
A Tabela 5.23 apresenta a avaliayao dos funcionarios, do observador e geral da 
escola, nas unidades da tipologia CEMEI. 
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Tabela 5. 23: Avaliacao do tamanho das bacias sanitarias- funcionarios e observador. 
Tipologia - CEMEI. 
N°da Opiniao 
escola funcionario observador geral da banheiro alunos escola 
17 
26 





Foram analisados, apenas os mict6rios dos funcionarios e alunos das escolas 
das tipologias CEMEIIEMEI e EMEF, pois, na tipologia CEMEI, a popula~o de 
funcionarios e predominantemente feminina, com apenas urn vigilante representando o 
sexo masculine. No que conceme a tipologia EMEI, em que tambem ha predominancia 
de popula~o feminina, em apenas duas escolas foram encontrados mict6rios, e 
somente nos banheiros dos alunos. 
A Tabela 5.24 apresenta a avalia~o relativa a esse quesito apenas nas escolas 
da tipologia CEMEIIEMEI que possuem o aparelho. 
Tabela 5. 24: Avaliacao do tamanho dos mict6rios- funcionarios e observador. 
T . CM EE 1polog1a- E Ell M I. 
N°da Opiniao 
escola funcionarios observador banheiro geral da escola aluno 
10 - Adequado adequado 
11 nao adequado - nao adequado 
51 adequado Adequado adequado 
119 nao adequado Adequado variavel 
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A Figura 5.15 mostra mict6rio que, apesar de ser destinado ao uso de 
crianQaS, apresenta tanto altura quanto largura inadequadas. 
Figura 5. 15: Mict6rio de dimensoes reduzidas 
5.4.1. 7. Bebedouro 
As Tabelas 5.25 e 5.26 apresentam os resultados da avaliayao do tamanho dos 
bebedouros, por funcionarios de todas as tipologias estudadas. 
Tbel 525A I"- d a a va 1a9l'lo hdbbed otaman o 0 e f ouro pelos uncionarios. 
Tipologia N°da escola Opiniiio 
CEMEI 26, 43, 44 e 165 adequado 
21,48,93, 96,106,109, 
112, 114, 126,127, 130, 
adequado EMEI 133, 134, 136, 139, 141, 
146, 148, 152 155 e 158. 
117 variavel 
1,2,8, 10, 15,20,24,28, 
CEMEIIEMEI 30, 33,35,37,42,50,51, adequado 52, 53, 113, 119 e 151 
11 e 39 variavel 
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Tabela 5. 26: Avaliagao dos funcionarios e alunos sabre o tamanho dos bebedouros. 
T I . EMEF tpotogta-
Opiniao 





5.4.1.8. Cuba, bancada de pia e tanque de cozinha 
A Tabela 5.27 apresenta os resultados obtidos para as escolas da tipologia 
CEMEI. 
Tabela 5. 27: Avaliagao dos funcionarios e observador sabre o tamanho dos aparelhos das 
cozinhas. Tipologta- CEMEI 
funcionario 
N°da bancada pia tanque geral da escola 
observador funcionario observador funcionario observador escola 
17 nao adequado 
nao nao nao 






43 nao adequado adequado 
44 nao 
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5.4.1.9. Bancadas e tanques das areas de servi!(ollavanderias 
Na Tabela 5.28 sao apresentados os resultados obtidos para as escolas da 
tipologia CEMEI. 
Tabela 5. 28: Avaliavilo do tamanho dos aparelhos das areas de servit;:o/lavanderias-
f . . d T . unc1onanos e observa or. ipologla - CEMEI. 
Opiniao sobre o tamanho 
N°da bancada tancue geral da escola 









165 nao nao nao - adequado adequado adequado 
A Figura 5.16 mostra tanque em area de servi9o com tamanho inadequado para o uso. 
CEMEI/EMEI 1 - Tanque de area de servit;:o 
Figura 5. 16: Tanque de area de servi9o com tamanho inadequado para o uso. 
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5.4.1.1 0. Analise geral 
0 tamanho dos aparelhos sanitarios analisados foi classificado como 
adequado, tanto pelos usuaries como pelo observador na maioria das escolas 
analizadas. Porem, cabe ressaltar que, em algumas escolas, isso nao se verifica, a 
saber: as CEMEI/EMEI 106, 109, 126, 131,139 e 140 nao possuiam bacias sanitarias 
infantis para os alunos. Quanto aos aparelhos de cozinha inadequados, as EMEI 105, 
126, 130, 140, 144 e 150 foram as que os apresentaram em maior numero. 
As Figuras 5.17 a 5.20 apresentam um resumo dos resultados concernentes ao 
tamanho dos aparelhos, de todas as tipologias analisadas, obtidos na avaliayao do 
requisite Adaptabilidade ao Uso. De maneira similar aos demais requisites, foram 
adotados os seguintes criterios: 
• incidencia de resposta "adequada", na avaliayao feita pelos usuarios; 
• incidencia de atendimento aos documentos tecnicos analisados - conformidade; 
• apresentayao grafica apenas dos itens que constam em todas as tipologias. 
-+-- tomeira dos lavat6rio indi\idual e tipo calha 
....,._ lavat6rio indMdua! e tipo calha 
.......-bacia sanitaria 
Figura 5. 17:Tamanho dos aparelhos sanitarios dos banheiros - opiniao dos usuaries -
incidencia da resposta "ADEQUADA" 
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CENEI func. 
100% 
--+- tomeiras dos bebedouros tipo calha '"'*- bebedouro 
Figura 5. 18:Tamanho das torneiras dos bebedouros e dos de tipo calha - opiniao dos usuaries 
- incidencia da resposta "ADEQUADA" 
EI\Eifunc. 
CEMEIIEIVIEI func. 
--+--- tomeira -s- bancada da pia ~ pia -......)1-- tanque 
Figura 5. 19: Tamanho dos aparelhos sanitarios da cozinha- opiniao dos usuaries- incidencia 
da resposta "ADEQUADA" 
CEI\EI tunc. 
100% 
C EMEIIEMEI tunc. 
-+- tomeira ~ bancada --1r- tanque 
Figura 5. 20: Tamanho dos aparelhos sanitarios da area de servic;;o/lavanderia- opiniao dos 
usuaries - incidencia da resposta "ADEQUADA" 
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5.4.2 Altura de instala~,;ao dos aparelhos 
Os resultados referentes a esse quesito, exceto os relatives as alturas das 
torneiras de lavagem da cozinha - que nao constam de todas as escolas e, portanto, 
aparecem apenas nos resultados das que as possuem - sao apresentados 
detalhadamente, por aparelho sanitaria, para as escolas da tipologia CEMEI e, ao final 
do item referente, para as demais tipologias como um todo, As tabelas com o detalhe 
das demais tipologias se encontram no Anexo Q. 
5.4.2.1 Torneiras de lavatories individuais/tipo calha dos banheiros 
Os lavat6rios encontrados nas escolas investigadas foram classificados da 
seguinte maneira (ver esquemas na Figura 5.21): 
• tipo calha: torneira de parede; 
• individual: torneira no aparelho ou torneira de parade; 
• bancada: torneira na bancada. 
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:----nr--------
0 " . .. 
. ..~ ! Lt====== 
. 
Lavat6rio tipo calha com tomeira de 
parede 
Lavat6rio individual com torneira na 
parede 
Lavat6rio individual com tomeira no 
aparelho 
' ' 
Lavat6rio e tomeira na bancada 
Figura 5. 21: Denominac;:Qes e caracteristicas dos lavat6rios individuais e dos do tipo 
calha. 
Devido ao fato de nenhum dos documentos citados no capitulo 3 apresentar 
urn valor de referenda para a altura de instala~o de tomeiras, quer para lavat6rios 
infantis, quer para os destinados ao uso de adultos, esta sendo proposta uma altura 
baseada nos catalogos dos fabricantes, de 0,815m (faixa de 0,79 a 0,85m). 
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Quanto aos aparelhos de uso infantil, foi adotado, para o presente trabalho, o 
valor medio na faixa entre 0,67 e 0,73m, obtido a partir de duas fontes de referemcia, 
conforme descrito abaixo: 
• a partir de Qualharini e Omestein· - considera como referencia, para as 
dimensoes de instala<;:ao de aparelhos para uso infantil, os valores 
adotados para ambientes destinados ao uso de portadores de 
necessidades especiais (PNE), citados no capitulo 3, ou seja, 0,80m; 
• proposta do presente trabalho, enquanto nao se disponha de dados mais 
precisos - considera a altura media das crianyas em funyao da idade, 
obtida de urn grafico utilizado pelos medicos pediatras no Brasil (Grafico de 
Controle da Evoluyao Pondo-Estrutural) para o acompanhamento da 
evoluyao do crescimento de seus pacientes (ver Anexo S), tendo aqui sido 
considerada a altura das crianyas de 2 anos, ou seja, 0,82m. 
Desconsiderando-se a medida de 0,22m, que corresponde 
aproximadamente a altura que vai do ombro a cabeya, chega-se a urn valor 
de 0,60m para a altura de instalayao desse componente. 
Em cada escola, foram determinados os valores minimos (min.), maximos 
(max.) e os mais freqOentes de todas as medidas obtidas em campo. A avaliayao da 
conformidade pressupoe que todos os valores encontrados devam estar 
compreendidos dentro desses valores, tanto para os lavat6rios infantis como para os de 
uso adulto. 
As Tabelas 5.29 e 5.30 apresentam os resultados obtidos para as escolas de 
tipologia CEMEI. Os resultados relativos as demais tipologias se encontram no 
AnexoQ. 
Contatos verbais realizados em julho de 2004. 
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Tabela 5. 29: Avaliac;;ao da altura de instalac;;ao das torneiras de lavatories individuais/tipo calha 
dos banheiros dos funcionarios. Tipologia - CEMEI. 
N°da Altura - banheiros Conformidade com Opiniao dos alunos (m) o criterio escola funcionarios 
max. min. m.f. (0,79 a 0,85m) 
17* - - - - adequada 
26 0,88 0,62 -
31* 0,84 0,73 -
nao 
43 0,83 0,77 -
44 0,80 0,75 0,80 nao adequada 
165 0,83 0,83 0,83 sim adequada 
.. . . 
-Notas. escolas com poucos lavatonos, CUJas tome~ras sao de parede. 
max. - mAximo, min - minimo, m.f. - mais freqOente. 
Tabela 5. 30: Avaliac;;ao da altura de instalac;;iio das torneiras de lavatories individuais/tipo calha 
d b h . d I T I . CEMEI OS an e1ros os a unos. 1poog1a-
N°da Altura - banheiros Conformidade com Avalia~;ao do dos alunos (m) o criteria escola 
max .. min .. m.f. (0,67 a 0, 73m) observador 
17 0,73 0,73 sim 
26 0,86 0,79 -
31 0,94 0,92 
43 0,63 0,58 0,63 nao 
adequada 
44 0,70 0,69 0,69 
165 0,72 0,50 0,71 
. . .. Nota. max. - miD<Imo, mm. m•mmo, m.f. - ma1s frequente . 
Na Figura 5.22, apresenta-se urn exemplo onde verifica-se que as torneiras do 
lavat6rio tipo calha do banheiro das criangas estao instaladas ern altura inadequada, 
sendo necessaria a colocagao de urn tablado para que delas fagam uso. 
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CEMEI31 
Figura 5. 22: Lavat6rio tipo calha com adaptagao para as criangas (colocagao de tablado). 
5.4.2.2. Torneiras de bebedouros tipo calha 
Para a analise deste quesito, foram considerados os mesmos valores de 
referencia da altura das torneiras de lavat6rio individual e de tipo calha descritos no 
item anterior, quais sejarn: para as escolas de tipologias CEMEI, EMEI e CEMEIIEMEI, 
valores entre 0,67 e 0,73m; e, para as de tipologia EMEF, de 0,79 a 0,85m. 
A Tabela 5.31 apresenta, nas escolas da tipologia CEMEI, as alturas maxima, 
minima e mais frequente das torneiras dos bebedouros. 
Tabela 5. 31: Avaliagao da altura de instalagao das torneiras dos bebedouros tipo calha. 
Tipologia - CEMEI. 
N°da Altura (m) Conformidade com o Opiniao dos 
escola criterio funcionarios 
max. min. m.f. (0,67 a 0,73 m) 
17 1,15 0,88 - nao 
26 0,67 0,67 0,67 sim -
31 - - -
43 0,92 0,90 - nao adequada 
44 0,72 0,68 sim 
165 0,73 0,73 0,73 -
. . .. .. Nota. max. - max1mo, mm. - m1mmo; m.f. - ma1s frequente . 
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5.4.2.3. Torneiras das pias de cozinhas e de copas 
Para a instala9ao das bancadas de cozinha e copa, foi proposto urn valor 
obtido a partir de Macintyre (1990), que e de 0,85m. Assim, foi convencionado que a 
altura desses componentes deveria estar entre 0,82 e 0,88m, enquanto que, para as 
torneiras de parede, foi adotado urn valor entre 1,10 e 1 ,20m, a partir da mesma fonte. 
Os resultados obtidos nas tipologias EMEI, CEMEI/EMEI e EMEF, constam do 
Anexo Q. As Tabelas 5.32 e 5.33 apresentam os dados obtidos para a tipologia CEMEI. 
Tabela 5. 32: Avaliagao da altura de instalayao das torneiras de parede das pias de cozinhas e 
copas. T I . CEMEI lpOIOQia-
Altura das 
N" da torneiras de Conformidade Opiniao 
escola paredes (m) com o criterio (1,10 a 1,20 m) geral da 
max min. m.f. funcionilrio observador 
escola 
17 1,09 1,09 - nao 
26 1,20 1,04 
nao adequada 
nao adequada adequada -
nao 
31 1 '11 1,08 
43 1,08 1,06 1,08 adequada 
adequada adequada 
44 1,13 1,13 sim 
-
165 1,13 1,09 nao -
.. . . . .. Nota: max. - max1mo, mm. - mm1mo, m.f. - ma1s frequente . 
Tb 533AI' -d It d a ela va1agao a aura e torne1ras d b e anca a e p1a copa. d d . I T I . CEMEI. 1poog1a-
N°da Altura (m) Conformidade Opiniao 
escola Max. min. m.f. com o criterio funcionilrio observador geral da (0,82 a 0,88 m) escola 
44 0,85 0,85 - sim adequada adequada adequada 
.. . . .. Nota: max. - max1mo; mm. - m1mmo; m.f.- ma1s frequente . 
Verificam-se, na Figura 5.17, exemplos de torneiras instaladas em pias de 
cozinha com altura nao compativel com os criterios adotados. 
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CEMEI/EMEI 37 CEMEI/EMEI 15 
Figura 5. 23: Altura inadequada das torneiras de pias de cozinha 
5.4.2.4. Torneiras dos tanques das cozinhas 
Segundo Macintyre (1990), a altura recomendada para torneiras de tanque e 
de 1,15 a 1 ,20m, sendo esse o valor adotado para analise efetuadas nesse item. 
A maioria das escolas possui apenas uma torneira no tanque de cozinha. 
A Tabela 5.34 apresenta os resultados obtidos para as escolas de tipologia 
CEMEI. Os dados referentes as demais tipologia constam do Anexo Q. 
Tabela 5. 34 r : Ava 1ar.ao das torneiras de tanques d as coz1n as. ipoogla -. h T I . CEMEI 
Conformidade 
N°da Altura (m) Opiniao 
com o criterio 
escola 
maximo 91,15 a 1,20m) funcionario observador geral da escola 
17 - - - - -
26 1,15 Sim adequada adequada adequada 
31 - - - - -
43 1,06 adequada adequada adequada 
44 1,03 Nao 
165 1,00 - - -
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5.4.2.5. Tomeiras de lavagem das cozinhas 
Segundo Gom;:alves et al (2000), a tomeira de jardim deve ter altura de 
instala~o de 0,60m. Uma faixa compreendida entre 0,57 e 0,63m foi considerada 
adequada para a instala~o desses componentes. Ressalta-se que a maioria das 
escolas possui apenas uma tomeira desse tipo 
As Tabelas 5.35 e 5.36 apresentam a avalia~o, nas escolas da tipologia EMEI 
e CEMEI/EMEI, das alturas de instala~o das tomeiras de lavagem das cozinhas. Nas 
demais tipologias, esse componente nao foi encontrado. 
Tabela 5. 35: Avaliagao da altura de instalagao das tomeiras de lavagem da cozinha. 
Ti I . EMEI IPOOQia-
Conformidade com Opiniao do N°da escola Altura {m) o criterio 
(0,57 e 0,63 m) observador 
127 0,55 sim adequada 
133 1,28 
136 1,11 nao adequada 
139 1,75 nao 
146 1,00 adequada 
Tabela 5. 36: Avaliagao da altura de instalagao das tomeiras de lavagem da cozinha. 
Ti I . CEMEI/EMEI IPOOQia-
Conformidade com Opiniiio do N°da escola Altura {m) o criterio 
{0,57 e 0,63 m) observador 
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5.4.2.6. Torneiras dos tanques das areas de servi~o/lavanderias e areas externas 
Para esta analise, foi adotado o mesmo valor considerado para os tanques de 
cozinha, citados no item 5.4.2.4, ou seja, entre 1,15 e 1 ,20m. 
A Tabela 5.37 apresenta os dados relativos a avalia9iio desse quesito nas 
escolas da tipologia CEMEI. Os resultados obtidos para as demais tipologias constam 
doAnexo Q. 
Tabela 5. 37: Avalia~o da altura de instala~o das tomeiras dos tanques das areas de 
servicollavanderias e areas extemas. Tiooloaia -CEMEI. 
Altura (m) Conformidade Opiniao 
N°da com o criterio 
escola max. min. m.f. (1,15 a 1,20m) funcionario observador geral da 
escola 
17 0,98 0,98 -
26 1,07 1,03 1,03 
31 1,08 0,91 
nao adequada adequada adequada 
43 1,11 1,11 
-
44 1,07 1,05 
165 1,00 1,00 
. . .. .. Nota: max. - maxJmo; mm. - mommo; m.f. - maos frequente . 
A Figura 5.24, que apresenta exemplos de tomeiras de tanques onde a altura 
de adotado. 
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EMEI148 EMEI158 
Figura 5. 24: Altura inadequada de torneiras de tanque 
5.4.2.7. Torneiras de maquinas de lavar roupa e de lavagem das areas de 
servil(o/lavanderias 
Para a analise da altura das torneiras de abastecimento das maquinas de lavar 
roupa (MLR), foi considerado o valor proposto por llha eta/. (2003), ou seja, entre 1,07 
e 1, 13m; quanto as de lavagem, os parametres foram os mesmos adotados para o item 
5.4.2.5, ou seja, entre 0,57 a 0,63m. 
Cabe ressaltar que muitas escolas fazem uso de uma mesma torneira para o 
tanque e para a maquina de lavar. 
Os resultados da avaliac;ao desse quesito, nas escolas da tipologia CEMEI, sao 
apresentados na Tabela 5.38. Os das demais tipologias, constam do Anexo Q. 
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Tabela 5. 38: Avalia9ao das alturas de torneiras de maquinas de lavar roupa. 
T I . CEMEI I OOQia-
N°da C:onformidade Opiniao 




31 - - adequada adequada 
-





5.4.2.8. Valvulas de descarga dos banheiros de funcionarios e alunos 
Para a analise das alturas de instala<;:ao da valvula de descarga dos banheiros 
de adultos e alunos das escolas da tipologia EMEF foram adotados os valores 
constantes em Macintyre (1990), ou seja, 0,90 a 1,10m. 
Para a determina<;:ao da altura da valvula de descarga nos banheiros de alunos 
das CEMEI, EMEI e CEMEI/EMEI (uso infantil), tambem foi considerado o valor medio 
entre 0,67 e 0,73m, obtido a partir dos mesmos criterios adotados para a avalia<;:ao das 
alturas das torneiras de lavat6rios, constantes do item 5.5.2.1, quais sejam: 
• valor adotado para esse componente em ambientes destinados a portadores 
de necessidades especiais (PNE) - 0,80m; 
• valor proposto nesse trabalho, o qual considera a altura media em fun<;:ao da 
idade, obtida de urn grafico utilizado pelos medicos pediatras no Brasil (ver 
Anexo S), que corresponde a urn a urn valor de 0,60m para a altura de 
instala<;:ao desse componente. 
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Nas escolas em que nao existem banheiros especificos, para os funcionarios, 
os mesmos utilizam os banheiros dos alunos; nesses casas, foram consideradas 
somente as avalia<;oes efetuadas pelos alunos. 
As Tabelas 5.39 e 5.40 apresentam os resultados obtidos para a tipologia 
CEMEI, respectivamente, nos banheiros dos funcionarios enos banheiros dos alunos. 
Tabela 5. 39: Avaliagao da altura de instalagao das valvulas de descarga dos banheiros dos 
f T I . CEME uncionanos. 1poog1a- I. 
Altura da valvula Conform ida de Opiniao dos N" da escola !m) com o criterio 
max. min. m.f. (0,90a 1,10m) funcionarios 
26 1,17 0,95 1,17 nao 
31 1,12 1,01 - sim 
43 1,34 1 '18 - nao adequada 
44 1,13 1,04 1,04 
sim 165 1,00 0,88 -
. . .. .. Nota: max. - max1ma m1m.- mm1ma m.f. - ma1s frequente 
Tabela 5. 40: Avaliac;:ao da altura de instalagao das valvulas de descargas dos banheiros dos 
I . C MEl alunos. Tipo1og1a - E 
N"da Altura da valvula - (m) Conformidade Opiniao do 
com o criterio 
escola (0,65 a 0,71m) observador max. min. m.f. 
17 1,00 0,99 1,00 nao adequada 
26 1,18 0,95 1,18 
31 1,14 1,07 1,10 
nao 
43 0,80 0,72 0,72 adequada 
44 1,03 0,83 -
165 0,83 0.77 0.83 
. . .. Nota. max. - max1mo, mm. - mimmo. m.f. - ma1s frequente . 
A Figura 5.25 mostra exemplos de bacias sanitarias infantis com valvulas 
instaladas em altura fora da faixa considerada .. 
101 
Capitulo 5: Resultados e Analises 
CEMEI/EMEI 52 
Figura 5. 25: Valvulas de descarga de banheiro infantil instaladas em altura inadequada 
5.4.2.9. lavat6rios individuais/tipo calha 
A exemplo dos demais itens, nao foi encontrado nenhum valor de referencia 
sabre a altura de instala~tao de lavat6rios, sejam eles individuais ou do tipo calha, nos 
documentos tecnicos citados no capitulo 3 (C6digo de Projetos e Execuyao de Obras e 
Edifical(5es do Municipio de Campinas, Fundayao para o Desenvolvimento da 
Educayao, C6digo Sanitaria do Estado de Sao Paulo- Decreta n° 12.342/78 e Portaria 
do Ministerio da Saude N° 321/88). 
Assim, foi utilizado urn valor media de 0,82m, resultante de urn levantamento 
em catalogos de fabricantes de lavat6rios individuals com coluna, cujos dados obtidos 
sao apresentados no anexo R. A altura de instalayao situada na faixa de 0,79 a 0,85m 
foi considerada para a analise dos lavat6rios individuals dos banheiros dos funcionarios 
e alunos de EMEF. No caso dos lavat6rios tipo calha, adotou-se, uma altura 0, 15m 
inferior ados lavat6rios individuals, ou seja, entre 0,63 e 0,70m. 
No caso de aparelhos de usa infantil, foi considerada a mesma faixa da altura 
das torneiras de lavat6rios individuals, ou seja, entre 0,67 e 0,73m. 
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Para os lavatories de uso infantil, tambem nao foi encontrado nenhum valor de 
referencia. Assim, para os lavatories individuais, adotou-se a mesma faixa utilizada para 
a avalia~o das alturas das tomeiras (conforme item 5.4.2.5), e, para os lavatories tipo 
calha, foi adotadas uma medida inferior, a fim de facilitar o acesso das crianyas as 
torneiras. Portanto, a altura para a analise esta compreendida entre 0,52 e 0,58m, 
considerando-se que, com esta altura, a vazao das torneiras nao ocasionara respingos 
quando de sua utiliza<;ao. 
Nas Tabelas 5.41 e 5.42, encontram-se: as alturas dos lavatories 
individuais/tipo calha dos banheiros dos funcionarios e alunos, o valor adotado para 
analise e a conformidade com os valores adotados para a tipologia CEMEI. Os dados 
referentes as demais tipologias sao apresentados no Anexo Q. 
Tabela 5. 41: Avaliac;iie da altura de instalac;iie des lavatories des banheires des funcienaries. 
T I . CEMEI 1peeg1a-
N°da Altura (m) Conformidade Opiniae 
com criterio escola max. min. m.f. (0,79 a 0,85m) funcioniirio 
17 0,73 0,73 
26 0,88 0,62 
adequada -31 0,84 0,73 nae 
43 0,86 0,77 
44 0,80 0,75 0,80 nae adequada 
165 0,83 0,83 0,83 sim adequada 
. . . . .. Nota. max.- maJ<Jmo, mon.- m1mmo, m.f. - ma1s frequente . 
Tabela 5. 42: Avaliagae da altura de instalagae des lavatories des banheires des alunes. 
T I . -CEMEI 1peeq1a 
N°da Altura lav. Altura lav. tipo 
escola individual (m) calha (m) Altura Conformidade 
max. min. m.f. max. min. m.f. adotada (m) 
17 0,73 0,73 - - - - 0,67 a 0,73 sim 
26 - - - 0,63 0,60 0,60 
31 0,71 0,70 
0,52 a 0,58 
- - - -
43 0,63 0,58 0,63 - - 0,67 a 0,73 nae 
44 - - - 0,62 0,60 - 0,52 a 0,58 
165 0,72 0,50 0,71 - - - 0,67 a 0,73 
.. .. . . . .. Nota. lav. -lavatono, max.- maJ<Jmo, mon.- m•mmo, mJ. - ma1s frequente . 
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5.4.2.10. Mictorios tipo calha 
De maneira similar aos itens anteriores, nenhum dos documentos citados no 
capitulo 3 apresenta medidas de referemcia para a altura de instalayao desses 
componentes, quer os de uso por adultos, quer os de uso infantil; por essa razao, 
estabeleceu-se uma faixa para a altura de instalayao compreendida entre 0,57 e 0,63m, 
(levantamento em catalogos de fabricantes de mict6rios individuals, cujos dados obtidos 
sao apresentados no Anexo U); e uma faixa entre 0,37 e 0,43m para os aparelhos de 
uso infantil, considerada em funyao da altura das crianyas (ver item 5.4.2.1 ). 
A Tabela 5.43 apresenta os resultados relatives a avaliayao da altura de 
instalayao dos mict6rios da tipologia CEMEI. Os relatives as demais tipologias constam 
doAnexo Q. 
Tabela 5. 43: Avalia~o da altura de instala~o dos mict6rios tipo calha dos alunos. 
Tip logia - CEMEI. 
Altura (m) Conformidade com o criterio 
N° da escola 
max. min. m.f. (0,37 a 0,43 m) 
44 0,48 0,48 - nao 
. . .. 
-Nota. max. maxJmo. mm.- mommo. m.f. maos frequente 
5.4.2.11. Bancadas das cozinhas 
Para a analise deste quesito, foi considerada uma faixa entre 0,82 e 0,88m, 
obtida a partir de Macintyre (1990), que recomenda uma altura de instalayao de 
bancadas de cozinha em tomo de 0,85m. 
A Tabela 5.44 apresenta os resultados obtidos para as escolas da tipologia 
CEMEI, sendo que os demais constam no Anexo Q. 
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Tabela 5. 44: Avalia - d 1r;:ao a a tura de rnstalacao d d as banca as de cozrnha. Tipologia - CEMEI. 
Conformidade com o 
N°da escola Altura (m) criterio 





43 0,84 sim 
44 0,85 
165 0,95 nao 
5.4.2.12. Tanques das areas de servi~<o/lavanderias 
De acordo com Macintyre (1990), a altura de instala!<iflo do tanque deve ser de 
0,88m; assim, foi adotada uma faixa entre 0,85 e 0,91 m. 
Os resultados relativos a tipologia CEMEI sao apresentados na Tabela 5.45. 
Tabela 5. 45: Avaliagao da altura de instala!<iflo dos tanques das areas de servigo/lavanderias. 
Ti I . CEMEI rpoo~ ra-
N°da Altura (m) Conformidade com o 
escola max. min. m.f. criterio (0,85 a 0,91m) 
17 0,82 0,82 -
26 0,86 0,77 0,86 
nao 31 0,85 0,83 0,83 
43 0,80 0,80 0,80 
44 0,89 0,89 0,89 sim 
165 0,80 0,80 - nao 
. . .. .. Nota. max. - maxJmo, mon. - mommo, m.f. - maos frequente 
5.4.2.13. Altura dos tanques das cozinhas 
A Tabela 5.46 apresenta os resultados da avalia!<iflo desse quesito na tipologia 
CEMEI. No Anexo Q, constam os dados relativos as demais tipologias. 
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Tabela 5. 46: Av r - d It d . a 1ac;ao a aura e msta ac;ao I - d os tanques d a COZin a. IP' . h T ologia- CEMEI. 
Conformidade com o 
N°da escola Altura (m) criterio 
{0,85 a 0,91m) 
17 - -
26 0,86 sim 
31 - -
43 0,80 
44 0,79 nao 
165 0,79 
5.4.2.14. Analise Geral 
A) Altura dos aparelhos 
A.1) Tomeiras de lavatories individuais/tipo calha dos banheiros: 
• na tipologia EMEF, em rela~o aos banheiros dos alunos, nenhuma das alturas 
de instala~o estavam em conformidade com os valores propostos, embora 
tenham sido consideradas adequadas pela maioria dos usuaries; 
• a CEMEIIEMEI, com cerca de 37% das escolas, foi a tipologia na qual havia o 
maior numero de tomeiras de banheiros de funcionarios instaladas dentro da faixa 
proposta. Ja para os banheiros dos alunos, foi a CEMEI, com 34% das escolas 
(duas delas); 
• o nivel de satisfa~o geral dos usuaries, com rela((lio as alturas das tomeiras dos 
banheiros, foi adequado em sua grande maioria. 
A.2) Tomeiras de bebedouros tipo calha: 
• a tipologia que apresentou o maior numero de escolas em conformidade com as 
alturas adotadas foi a CEMEI, com 60% das unidades; quanto as EMEF, 
nenhuma das escolas estava dentro dos valores considerados para a analise. 
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A.3) Torneiras das pias de cozinhas e copas: 
• as tipologias EMEI e EMEF foram as que apresentaram o maior numero de 
torneiras dentro das alturas propostas; 
• independentemente da tipologia considerada, a maioria dos funcionarios e 
observador julgou adequadas as alturas das torneiras. 
A.4) Torneiras dos tanques das cozinhas: 
• a tipologia que apresentou o maior numero de escolas (19%) em conformidade 
com as alturas estabelecidas foi a CEMEIIEMEI; 
• todas as escolas da tipologia EMEF possuem tanques com torneira na cozinha, 
instaladas em alturas fora do intervalo considerado; 
• em linhas gerais, esse quesito foi considerado adequado nas escolas. 
A.5) Torneiras de lavagem das cozinhas: 
• das 30 escolas da tipologia EMEI, apenas na de numero 5 foi encontrado esse 
tipo de tomeira; em apenas uma delas a altura de instalac,:ao esta proxima do 
intervalo considerado para a analise; 
• das 22 escolas da tipologia CEMEIIEMEI, apenas oito possuem tomeira de 
lavagem na cozinha e dessas, apenas em uma a altura de instala98o estava 
proxima do intervalo considerado. 
A.6) Tomeiras dos tanques das areas de servic;:ollavanderias e areas externas: 
• em nenhuma das escolas das tipologias CEMEI e CEMEIIEMEI foram 
encontradas torneiras instaladas em alturas em conformidade com os valores 
adotados; as demais tipologias apresentaram poucas torneiras com alturas dentro 
da faixa estabelecida; 
• de modo geral, a opiniao dos usuarios e que esse quesito, nas escolas, esta 
adequado. 
A.7) Torneiras de maquinas de lavar roupa e de lavagem das areas de 
servi<;:o/lavanderias: 
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• a maioria das escolas da tipologia EMEI nao possui torneira especificas para 
alimentac;:ao da maquina de lavar roupa; 
• a tipologia CEMEIIEMEI foi aquela em que esse aparelho foi encontrado em maior 
numero; contudo, somente em duas escolas havia torneiras com alturas em 
conformidade com os valores adotados; 
• em duas CEMEIIEMEI existem tomeiras de lavagem instalados em alturas dentro 
dos valores considerados. 
A. B) Valvula de descarga dos banheiros de funcionarios e alunos: 
• para OS banheirOS dOS funcionarios, com relayao a altura das valvulas de 
descarga, as CEMEI tern 60% das escolas em conformidade com o proposto; as 
EMEI, 30%; as CEMEIIEMEI, 46%; e as EMEF, 35%; quanta ao nivel de 
satisfayao dos usuaries, a maioria considerou que a altura de instalac;:ao esta 
adequada; 
• para os banheiros dos alunos, no que concerne as CEMEI, EMEI e CEMEIIEMEI, 
nenhum desses componentes tern altura dentro da faixa estabelecida; 
• todas as alturas propostas para a instalac;:ao desse componente estao em 
conformidade em apenas uma escola da tipologia EMEF; 
• quanta ao nivel de satisfayao dos alunos e observador, para todas as tipologias, a 
altura de instalayao desse componente foi considerado adequado. 
A.9) Lavat6rios individuais/tipo calha: 
• a CEMEIIEMEI, com 46% das unidades, foi a tipologia que apresentou o maior 
numero de escolas em que as torneiras dos lavat6rios dos funcionarios possuiam 
altura em conformidade com as propostas; 
• a EMEI, quanta aos banheiros dos alunos, foi a que apresentou o maior numero 
de escolas em conformidade; 
• a altura de instalayao desses componentes foi considerada adequada pela 
maioria dos usuaries, independentemente da tipologia considerada. 
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A.1 0) Mict6rio tipo calha: 
" somente a CEMEI 44, a EMEI 140, as CEMEI/EMEI 51 e 151 e a EMEF 61 
apresentam mict6rios instalados dentro das alturas estabelecidas. Esse aparelho 
nao e encontrado na maioria das escolas estudadas, nao tendo sido encontrada 
uma justificativa para tal; 
• todas as escolas EMEF analisadas possuem mict6rio; porem, somente uma 
apresenta medidas no intervalo adotado como referenda. 
A.11) Bancada das cozinhas: 
• observa-se que, em 50% das escolas da tipologia CEMEI, as bancadas de 
cozinha estao instaladas fora do intervalo considerado, assim como em 67% das 
EMEF; 
" dezoito escolas, numero correspondente a 60% do total da tipologia EMEI, 
possuem todas as bancadas em conformidade com as alturas adotadas, sendo 
essa a tipologia que apresenta o maior percentual de escolas em que esse 
quesito se encontra em conformidade com os valores adotados para a analise. 
A.12) Tanques das areas de servi<;:os/lavanderias: 
" apenas uma CEMEI apresenta altura de instala<;:ao desse componente dentro do 
intervalo estabelecido; 
" tanto as tipologias EMEI quanto as CEMEI/EMEI possuem 27% de escolas em 
que esse requisito se encontra em conformidade; 
• para as EMEF, este percentual e de 66%. 
A.13) Altura dos tanques das cozinhas: 
• somente a CEMEI 26 possui tanque com altura dentro da faixa proposta; 
• das 30 unidades da tipologia EMEI estudadas, cerca de 57% possuem tanque nas 
cozinhas; porem, somente quatro escolas tern esses aparelhos instalados dentro 
da faixa de altura considerada; 
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" em cerca de 73% das 22 unidades da tipologia CEMEI/EMEI estudadas, existe 
tanque nas cozinhas; contudo, em somente 27% a altura de instalayao desse 
componente esta dentro da faixa proposta; 
• na tipologia EMEF, somente a escola 61 apresenta altura de instala9ao do tanque 
em conformidade com o criteria estabelecido. 
As figuras 5.26 a 5.33 apresentam urn resumo dos resultados obtidos na 
avaliayao do requisito Adaptabilidade ao Uso com relayao a altura dos aparelhos, para 
todas as tipologias analisadas, relatives a incidencia de resposta "adequada", na 
avaliayao feita pelos usuarios; incidencia de atendimento aos valores propostos nos 
documentos tecnicos analisados - conformidade e apresenta9ao grafica apenas dos 
itens que constam em todas as tipologias. 
-+- tomeira do lavat6rio individual e tipo catha 
-®-- cuba lavat6rio individual/calha do lavat6rio coletivo 
--iir- valvula de descatga 
Figura 5. 26: Altura dos aparelhos sanitarios dos banheiros - opiniao dos usuaries - incidencia 
da resposta "ADEQUADA" 
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CEME!JEMEI func, 
-+- tomeira do !avat6rio individual e tipo calha 
-+-cuba lavat6rio individual/calha do lavat6rio coletivo 
-.a-valvula de descarga 
Figura 5. 27:Aitura dos aparelhos sanitarios dos banheiros: indice de conformidade 
com os documentos tecnicos 
-+-altura tomeiras dos bebedouros tipo calha 
Figura 5. 28: Altura das torneiras dos bebedouros - opiniao dos usuarios - incidencia da 
resposta "ADEQUADA" 
"- '-,, 
·, " ··~ :;/ 
/ 
CEME!J£ME! 
-+- torneiras dos bebedouros tipo calha 
Figura 5. 29: Altura das torneiras dos bebedouros tipo calha: indica de conformidade com os 
documentos tecnicos 
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CE!VlElfEME! 
-... torneira do tanque - torneira da pia 




-+- tomeira de pia __.... tomeira de tanque -a- !Omeira de lavagem .......__ bancada -a- tanque 
Figura 5. 31: Altura dos aparelhos sanitarios da cozinha: indice de conformidade com os 
documentos tecnicos 
CEMEIIEMEI func. 
-+- torneira do tanque """*'= tomeira da maquina de lavar roupa 
Figura 5. 32: Altura de torneiras das areas de servi<;:ollavanderia -opiniao dos usuaries -
incidencia da resposta "ADEQUADA" 
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CEMEIIEMEI 
--torneira do tanque --- torneira da maquina de lavar roupa --tanque 
Figura 5. 33: Altura dos aparelhos sanitarios da area de servi<;:o/lavanderia - indice de 
conformidade com os documentos tecnicos 
5.5. Funcionalidade 
A maior parte das avalia<;:oes desse requisite foi baseado no nivel de satisfa<;:ao 
dos usuaries e os dados advindos das observa<;:oes feitas pela equipe de levantamento, 
que, por sua vez, derivaram na analise dos seguintes itens, quanto a distribui<;:ao dos 
aparelhos sanitarios nos ambientes, foco principal desse requisite: 
• no banheiro; 
• na cozinha e na area de servi<;:o/lavanderia. 
5.5.1. Distribui~ao dos aparelhos sanitarios dos banheiros 
A Tabela 5.47 apresenta os resultados relatives a tipologia CEMEL Os dados 
relatives as demais sao apresentados no Anexo U. 
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Tabela 5. 47: Avalia<;ao da distribuigao dos aparelhos sanitarios dos banheiros. 
Tipologia - CEMEI. 
Distribui<;ao dos aparelhos sanitarios 
N•de Opiniao dos funcionarios escolas Opiniao do observador sobre o 
sobre o banheiro por eles banheiro dos alunos 
utilizado 
17 nao adequada adequada 






Nos banheiros dos funciom:irios, a distribuic;:ao dos aparelhos sanitarios foi 
considerada adequada pelo menos na maioria das escolas; no que tange aos banheiros 
dos alunos, segundo o observador, somente a escola de numero 26 foi considerada 
inadequada pelo prisma da distribuic;:iao desses itens. 
Dentre os motives alegados para a insatisfac;:ao com a distribuic;:ao dos 
aparelhos nesse ambiente nas escolas da tipologia CEMEI, o que apareceu em maior 
porcentagem nas respostas foi o tamanho reduzido do banheiro, conforme apresentado 




Ill N ao respo ndeu 
Iii Pequeno 
oOutros 
Figura 5. 34: Distribuigao inadequada dos aparelhos sanitarios nos banheiros 
dos funcionarios. Tipologia - CEMEI 
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Figura 5. 35: CEMEI 17- banheiro com distribuigao inadequada dos aparelhos 
sanitarios - opiniao dos funcionarios. 
Quanto aos aparelhos sanitarios nos banheiros, a distribui<;:ao foi considerada: 
• adequada pelos funcionarios das escolas 144 e 145, da tipologia EMEI; 
• inadequada pelo observador nas EMEI112, 114 e 133. 
Os motives apontados pelos funcionarios para a considera<;:ao da distribuil(ao 
inadequada dos aparelhos dos banheiros sao apresentados na Figura 5.36. 
13% 
28% 









Figura 5. 36: Motivos da distribuigiio inadequada dos aparelhos sanitarios dos 
banheiros dos funcionarios. Tipologia - EMEI 
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Algumas plantas de ambientes cuja distribuic;:ao dos aparelhos sanitarios foi 
considerada inadequada pelos funcionarios das escolas dessa tipologia sao 
apresentadas na Figura 5.37. 
l 1.40 ~ AE. REFEOORIO 
EMEI144 EMEI145 
Figura 5. 37: Distribuiyao dos aparelhos sanitarios nas escolas da tipologia EMEI. 
Das escolas da tipologia EMEI, a 113 foi a (mica onde a distribuic;:ao dos 
aparelhos sanitarios no banheiro foi considerada inadequada pelos funcionarios. Os 
motivos alegados para tanto e a respectiva porcentagem sao: 
• o lavat6rio deveria estar dentro do ambiente- 6%; 
• os aparelhos estao mal distribuidos- 24%. 
CEMEIJEMEI 
FJ LavatOrio devefia ser 
no mesmo ambiente 




Figura 5. 38: Distribuiyao das pegas sanitarias nos banheiros de 
funcionarios 
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No caso da tipologia EMEF, as opinioes se dividiram: parte dos alunos e 
funciom3rios considerou adequada a distribuiyao dos aparelhos sanitarios nos 
banheiros. Dos que consideraram inadequada os motivos alegados e a porcentagem 
em que apareceram foram: 
• dimensoes do banheiro que, diminutas, impedem a distribuiyao adequada das 
pec;as- 49%; 
• lavat6rio fora do banheiro - 17%; 
• pec;as mal distribuidas - 17%; 
• nao responderam -17%. 
De posse dessas infomna96es, conclui-se que, tanto para funciomflrios quanto 
para alunos e observador, a distribuiyao dos aparelhos sanitarios foi considerada 
adequada na maioria das tipologias estudadas. 
5.5.2. Distribui~ao dos aparelhos e equipamentos da cozinha e 
area de servi~o/lavanderia 
Dos funcionarios da tipologia CEMEI, apenas responderam as questoes 
relativas a esse quesito aqueles que desenvolvem suas atividades nesses ambientes. 
As opinioes, consideradas adequadas, em sua maioria, tanto pelos funcionarios quanto 
pelo observador, podem ser vistas na Tabela 5.48. 
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Tabela 5. 48: Avaliagao da distribuigao dos aparelhos sanitarios e equipamentos nas cozinhas e 
. d . /1 d T I . CEMEI areas e serv1co avan eria. 1p0001a-
N"de 
Opiniao 
cozinha areas de serviyo/lavanderias geral da 
escolas 
funcionario observador funcionario observador escola 
17 adequado nao 
adeouado -
26 adequado adequado adequado 
-31 -
43 nao nao adequado adequado variavel 
adequado adequado 
44 adequado - adequado 
165 nao adequado nao adequado variavel 
adeouado adeouado 
Os motivos alegados por alguns funcionarios para considrarem de inadequada 
a distribuiyao dos referidos itens, bern como a proporyao em que aparecem, sao 
apresentados a seguir: 
• posicionamento inadequado do fogao - 50%; 
• tamanho da area de servic;:o, considerado pequeno- 50%. 




Figura 5. 39: Distribuigao de aparelhos/equipamentos sanitarios em escola da 
tipologia CEMEI 
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A maioria das escolas da tipologia EMEI, segundo funcionarios e observador, 
foi considerada adequada do ponto de vista da distribui9So dos aparelhos sanitarios e 
equipamentos, tanto na cozinha quanto na area de servic;:o. A excec;:ao ficou por conta 
da 126, classificada por ambos como inadequada, pelos motivos e na porcentagem 
apresentados a seguir: 
" posicionamento do fogao - 50%; 
" tamanho da area de servic;:o - 50% 
A Figura 5.40 ilustra ambientes, das escolas da tipologia EMEI, nos quais a 
distribuic;:ao dos aparelhos/equipamentos foi considerada inadequada. 
EMEI109 EME1106 
Figura 5. 40: Distribuiyao dos aparelhos/equipamentos sanitarios em escolas da tipologia 
CEMEI. 
Os usuarios consideraram adequada a distribuic;:ao dos aparelhos sanitarios e 
equipamentos nas areas de servic;:o e lavanderias de todas as escolas CEMEIIEMEI, 
exceto na de numero dois, considerada inadequada tanto pelos usuarios quanto pelo 
observador. Os motivos alegados para tanto sao: 
• tamanho do ambiente, considerado pequeno- 34%; 
• tanque localizado em area descoberta - 33%. 
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A Figura 5.41 mostra exemplos de escolas da tipologia CEMEI/EMEI nas quais 
esses quesitos nao foram considerados satisfat6rios. 
CEMEI/EMEI 2 CEMEIIEMEI 24 
Figura 5. 41: Distribuic;ao de aparelhos/equipamentos sanitarios nas escolas da 
tipologia CEMEI/EMEI 
Na tipologia EMEF, merece destaque a escola 62, na qual a distribuigao dos 
aparelhos/equipamentos sanitarios na cozinha foi considerada inadequada, tanto pelos 
funcionarios como pelo observador. lsso tambem ocorreu no caso da area de servico 
da escola 61, conforme apresentado na Figura 5.42. 
EMEF62 EMEF 61 
Figura 5. 42: Cozinha e area de tanque consideradas inadequadas pelos usuaries 
e observador 
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0 posicionamento do fogao nas cozinhas e o tamanho das areas de servic;:o, 
principais motivos alegados pelos usuarios para classificarem negativamente a 
distribuic;:ao dos componentes nesses ambientes, contribuiram para que a EMEI seja a 
tipologia que apresenta o maior indice de escolas apontadas, tanto pelo observador 
quanto pelos funcionarios, como inadequadas quando da analise desses itens. 
5.5.3. Analise geral 
A Figura 5.43 aponta os resultados obtidos na avaliac;:ao do requisito 
Funcionalidade para todas as tipologias estudadas. 
EMEFalun 
_._distlibui9ilo dos aparelhos sanitalios nos banheiros 
-Ill-disllibui9ao dos aparelhos sanitarios e equipamentos na cozinha 
--distribui9il0 dos aparelhos sanitilrios e equipamentos nas areas de senli9o/lavanderias 
Figura 5. 43: Distribuic;:ao dos aparelhos nos ambientes - opiniao dos usuarios -
incidencia da resposta "ADEQUADA" 
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5.6. Acess6rios do Sistema 
Conforme descrito no capitulo 4, esse requisite refere-se a existencia de locais 
destinados a colocavao de acess6rios que permitam e facilitem o uso dos aparelhos 
sanitarios. Com base nos dados obtidos, para efeito de classificavao. os itens foram 
assim divididos: 
• existencia e condi<;oes do assento nas bacias sanitarias; 
• existencia de lixeira no banheiro. 
Para todas as tipologias analisadas, sao apresentados na sequencia os 
numeros totais de assentos encontrados nos banheiros dos funcionarios e nos dos 
alunos, desconsiderando-se, para esse fim, a divisao por sexo dos usuarios. A 
verifica<;ao da existencia de lixeiras foi realizada apenas para as localizadas nos 
banheiros de alunos e de ambos os sexos. 
5.6.1. Assentos das bacias sanitarias 
A Figura 5.44 apresenta os resultados relatives a item quesito para todas as 
escolas investigadas das tipologias CEMEI, cujo detalhamento, para cada unidade, e 












47 bacias - banheiro dos alunos. 
Figura 5. 44: Existencia e condi<;oes dos assentos de 66 bacias sanitarias - tipologia 
CEMEI. 
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Tabela 5. 49: Assentos das bacias sanitarias dos banheiros de funcionarios e alunos-
Tipologia CEMEI. 
Assento 
N°da Banheiro Adequado lnadequado Total escola lnexistente (%) (%) (%) .(unidades) 
17 Funcionario 0,0 100,0 0,0 1 
AI uno 100,0 0,0 0,0 3 
26 Funcionario 20,0 80,0 0,0 5 AI uno 0,0 88,9 11 '1 9 
31 Funcionario 33,3 0,0 66,7 3 AI uno 14,3 28,6 57,1 7 
43 Funcionario 33,3 66,7 0,0 3 AI uno 16,7 66,7 16,7 6 
44 Funcionario 66,7 0,0 33,3 3 AI uno 14,3 85,7 0,0 7 
165 Funcionario 75,0 25,0 0,0 4 AI uno 100,0 0,0 0,0 15 
Total 43,9 42,4 13,6 66 
.. Nota: func. - funC!onano 
Verifica-se que: 
• praticamente 45% das bacias sanitarias analisadas nao possuiam 
assento; 
• a escola que, apresenta a maior porcentagem de assentos adequados, 
tanto nos banheiros dos funcionarios quanto nos dos alunos, e a 
CEMEI26. 
Analise similar foi desenvolvida para as demais tipologias em estudo, conforme 
apresentado na Figura 5.45. 0 detalhamento desse quesito, para cada escola 
analisada, encontra-se no anexo V. 
123 










































26 bacias- banheiro dos alunos- EMEF. 
Figura 5. 45: Existencia e estado de conserva9ao dos assentos sanitarios- tipologias 
EMEI, CEMEI/EMEI e EMEF. 
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Ve-se que, independentemente da tipologia considerada, e grande a 
porcentagem de assentos inadequados e tambem inexistentes, tanto nos banheiros dos 
funcionarios como nos dos alunos. 
Analisando-se as escolas da tipologia EMEI, verifica-se que: 
" na unidade 96, 100% dos assentos foram classificados adequados para 
o uso; 
• na unidade 133, de urn total de sete bacias destinadas aos funcionarios, 
nenhuma possui assento; 
• nas unidades 12, 127, 146 e 152, de urn total de 36 bacias sanitarias 
para alunos, nenhuma possui assento. 
Quanto as CEMEI/EMEI, verifica-se que: 
• na unidade 28, 100% dos assentos foram classificados adequados para 
o uso; 
• na unidade 11, de urn total de 8 bacias sanitarias destinadas aos 
funcionarios e 4 destinadas aos alunos, nenhuma possui assento; 
• nas unidades 11, 35, 39, 50 e 52, nenhuma das bacias sanitarias 
destinadas aos alunos possui assento. 
Quanto as EMEF, verifica-se que: 
• a maioria das bacias sanitarias destinadas aos funcionarios possui 
assento adequado. 
• na unidade 61, somente uma das oito bacias sanitarias destinadas aos 
alunos tinha assento que, por sua vez, nao estava adequado; 
• na unidade 62, das 12 bacias sanitarias destinadas aos alunos, uma 
possuia assento inadequado e uma nao possuia assento; 
.. na unidade 71, todos os seis assentos estavam inadequados. 
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Considerando-se as tres tipologias em analise, destaca-se que: 
• paradoxalmente, as EMEI apresentaram a maior porcentagem de assentos 
adequados (51%) e a maior de assentos inexistentes; 
" a tipologia EMEF foi a que apresentou a maior porcentagem (25%) de 
assentos inadequados (quebradas, soltos, faltando a tampa etc); 
" dos assentos dos banheiros dos funcionarios, 57% estavam adequados; 
• dos assentos dos banheiros dos alunos, 36% estavam adequados. 
A Figura 5.46 ilustra algumas bacias sanitarias das diferentes escolas investigadas. 
CEMEI/EMEI 53 - Bacia infantil com o 
assento sem a tampa. 
bacia 
sanitaria sem tampa. 




Figura 5. 46: Patologias dos assentos das bacias sanitarias. 
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5.6.2. Lixeiras nos banheiros dos alunos 
CEMEI. 





Figura 5. 47: Exist€mcia de lixeira nos banheiros dos alunos- 6 
escolas da tipologia CEMEI. 
Os resultados obtidos para as demais tipologias encontram-se na Figura 5.48, 











22 escolas - !ipologia CEMEI/EMEI. 
Alguns 
33% 
tres escolas- tipologia EMEF. 
Figura 5. 48: Existencia de lixeira nos banheiros dos alunos- tipologias EMEI, CEMEI/EMEI 
e EMEF. 
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Ressalta-se que, apesar de a maioria das escolas investigadas possuir o 
acess6rio lixeira, em poucas foi verificada a presen~ de papel higiE'lnico. Nas escolas 
de tipologia EMEF, por exemplo, em nenhum dos banheiros dos alunos inspecionados 
foi verificada a presen~ do referido item. 
A Figura 5.49 ilustra alguns compartimentos destinados a bacia sanitaria, sem 
lixeira e sem papel higienico, nas escolas visitadas. 
EMEF62 
Figura 5. 49: Compartimentos de bacias sanitarias de banheiros de alunos das 
escolas visitadas. 
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Na maioria das escolas visitadas, a ausencia de acess6rios que facilitassem o 
uso dos aparelhos sanitarios foi uma constante. Muitas vezes, nao existia nem mesmo 
a possibilidade de instalayao desses acess6rios. A Figura 5.35 ilustra algumas 
improvisa¢es efetuadas para contornar esse problema. 
EMEI 126 - Suporte para sabonetes de 
sacos de rede fixados nas torneiras. 
CEMEIIEMEI 42 - Lixeira de tamanho 
inadequado para banheiro infantil e sem papel 
higi€mico. 
Figura 5. 50: Exemplos de improvisa96es encontradas nas escolas visitadas. 
5.6.3. Analise geral 
A Figura 5.51 apresenta os resultados (incidencia de adequabilidade) sobre o 
estado de conserva9ao dos assentos das bacias de funcionarios e na Figura 5.2 e 
apresentado a incidencia desse acess6rio nas escolas investigadas. 
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CEIVEIIEPJIE! aluno 
CEI\IE!IEI\.EI func. 
-4-- condi(;ao do assento da bacia sanitaria 
Figura 5. 51: Condi<;;ao adequada dos assentos das bacias sanitarias dos funcionarios e 
alunos. 
..,.._ exitencia de lixeiras no banhel:ro de aluno 
Figura 5. 52: Existencia de lixeiras nos banheiros dos alunos. 
5. 7. Ava/ia~ao geral- substitui~ao de componentes 
Nesse quesito, a avaliac;:ao foi baseada nos seguintes criterios: 
• pergunta aos usuaries se eles substituiriam o aparelho sanitaria existente 
por outro e, caso positive, o motivo; 
• a avaliac;:ao da escola como urn todo e definida pela opiniao da maioria 
dos respondentes; 
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" quando as opinioes estao divididas entre substituir ou nao o aparelho, a 
avalia{:ao e variavel. 
5. 7 .1. Tomeiras dos banheiros - Higienizacao corporal 
A Tabela 5.50 apresenta os resultados relatives a essa questao, nas escolas de 
tipologia CEMEI, nas quais, devido a idade das crian{:as atendidas, somente os 
funcionarios foram entrevistados. Os motivos alegados para a troca sao apresentados 
na Figura 5.53. 
Tabela 5. 50: Avalia9ao sobre a troca das torneiras do banheiro dos funcionarios. 
r I . CEMEI IPOOQia-




nao substituiria 31 
43 
substituiria 44 
165 nao substituiria 
Merece destaque o caso da CEMEI 44, na qual as torneiras existentes 
deveriam ser substituldas na opiniao de cerca de 75% dos funcionarios. Nas demais 






a Nao seitnao 
respondeu 
c Outros 
Figura 5. 53: Motives para a substitui9ao das torneiras- banheiros dos funcionarios. 
Tipologia - CEMEI. 
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Os resultados relatives a esse item, para as demais tipologias, sao 
apresentados no Anexo W. 
De todas as tipologias estudadas, a que apresentou o maier numero de escolas 
(cerca de 38%) em que os funcionarios substituiriam as torneiras dos banheiros foi a 
CEMEI/EMEI, tendo como principal motive a necessidade de modernizayao desses 
componentes, conforme explicitado na Figura 5.54. 
A unica tipologia para a qual houve resposta dos alunos para esta pergunta foi 
a EMEF, e a necessidade de substitui<;ao, apontada pela maioria, deve-se 
principalmente a questoes esteticas (ver Figura 55). 
EMEI 
20% 
a Nao adequada ao uso 
a Economia 
OMaismoderna 
13 Nao seitnao 
respondeu 
oOutros 
Banheiros des funcionarios. 
CEMEIIEMEI 
9% 
11 Nao adequada ao uso 
llliliEconomia 
0Est8tica 
D M ais modema 
a Nao sei/nao 
respondeu 
OOutros 
Banheiros des funcionarios. 
Figura 5. 54: Motives para a substituic;:ao das torneiras des banheiros- tipologias EMEI, 
CEMEI/EMEI. 
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EMEF 







Banheiros dos funcionarios e dos alunos. 
Figura 5. 55: Motivos para a substituigao das torneiras dos banheiros- tipologia EMEF. 
5.7.2. Torneiras dos Banheiros- Higieniza~ao dos Ambientes 
Este item verifica a opiniao dos funcionarios sobre as torneiras das quais 
retiram agua para efetuar a limpeza dos banheiros dos alunos. 
Os resultados relativos a tipologia CEMEI sao apresentados na Tabela 5.51. 
Para as demais tipologias, os dados constam no Anexo W. 
Tabela 5. 51: Avaliagao sobre a substituigiio das torneiras do 
b h . I r Ti I . CEMEI. an e1ro - responsave1s pe a 1mpeza. 1poog1a 
N°da Torneira Lavat6rio Torneira 
escola individual/ tipo calha Lava gem 
17 -
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5.7.3. Bacias Sanitarias 
A Tabela 5.52 apresenta os resultados para a tipologia CEMEI; os dados 
referentes as demais encontram-se no Anexo W. 
Tabela 5. 52: Avalia<;ao sobre a troca das bacias sanitarias dos funcionarios. 
f I . CEMEI ipOOQiaS-









• em todas as tipologias, para a maioria dos funcionarios, as bacias 
sanitarias prescindem de substituiyao. 
• na tipologia EMEF, para a maior parte dos alunos, a substituiyao das 
bacias sanitarias e imprescindivel, devido ao tamanho e/ou a altura, 
apontados como inadequados, o que, segundo dados apontados no item 
anterior, pode estar relacionado ao fato de que grande parte das bacias 
investigadas nessa tipologia ou nao apresenta assentos ou os apresenta 
danificados. 
A Figura 5.56 apresenta os principals motivos alegados para a substituiyao das 
bacias sanitarias. 
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CEMEI 
12 Estetica 
14% II M ais modemo 















liM ais modemo 
0 T amanho e/o u altura 
inadequada 





0 Tamanho e/ou altura 
inadequada 
aoutros 
Figura 5. 56: Principais motivos alegados para a substitui{:ao das bacias sanitarias. 
Tipologias CEMEI, EMEI, CEMEI/EMEi e EMEF. 
5.7.4. Mictorios 
Nenhum dos banheiros de funcionarios das escolas das tipologias EMEI, 
CEMEI/EMEI e EMEF possui mict6rio; por outro lado, embora ele exista nos banheiros 
dos alunos das CEMEI 51 e 119. 
A Tabela 5.53 apresenta os resultados relativos a essa questao nas escolas da 
tipologia EMEF. 
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Tabela 5. 53: Avaliar;:ao sobre a substituir;:ao dos mict6rios dos banheiros dos alunos. Tipologia 
-EMEF. 
N°daescola Opinilio geral dos alunos 
61 
62 Nao substituiria 
71 
A maioria dos alunos afirmou que nao substituiria o mict6rio existente. Os 
motivos apresentados pelos poucos alunos que consideraram necessario a substitui~o 






e N§.o sei/nao respondeu 
ooutros 
Figura 5. 57: Motivos para a substitui~o dos mict6rios- tipologia EMEF. 
5.7.5. Torneiras dos bebedouros tipo calha 
A maioria dos funcionarios entrevistados nao utiliza os bebedouros - somente 
orientam os alunos quanto ao uso ou ajudam-nos a faziHo nas escolas de tipologia 
CEMEI, EMEI e CEMEIIEMEI. 
Vale ressaltar que: 
• nas escolas das tipologias CEMEI, EMEI e CEMEI/EMEI, os alunos 
utilizam os bebedouros nao apenas para beber agua, como tambem para 
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CEMEI. 
realizar outras atividades, tais como: escovac;:ao de dentes, lavagem do 
rosto e maos, entre outras; 
• nas escolas da tipologia EMEF, esse aparelho e usado apenas para 
beber agua e lavar maos. 
A Tabela 5.54 apresenta os resultados obtidos para escolas da tipologia 
Tabela 5. 54: Avaliagao sobre a substituigao de torneiras dos bebedouros pelos funcionarios da 
CEMEI 
N° da escola Opiniao dos funcionarios 
17 -











o Tamanho e/ou altura 
inadequados 
ooutros 
Figura 5. 58: Motivos para a substituigao das torneiras de bebedouro. 
Tipologia - CEMEI 
Os resultados relativos as tipologias EMEI, CEMEI/EMEI e EMEF constam no 
AnexoW. 
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Os motivos alegados pelos usuarios das tipologias EMEI, CEMEI;EMEI e 










m M ais moderna 
oQuebrada 
0 Tamanho e/ou altura 
inadequado s 
ooutros 
Figura 5. 59: Motivos para a substituiyao das torneiras de bebedouros tipo calha -







OTamanho e/ou altura 
inadequados 
OOutros 
Figura 5. 60: Motivos para a substituigao das torneiras de bebedouros tipo calha-
tipologia EMEF. 
A Figura 5.61 ilustra alguns dos rnotivos apontados para a substituigao das 
torneiras dos bebedouros tipo calha. 
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EMEF 62- Tomeiras com tamanho 
inadequado 
CEMEI/EMEI 11 - Torneira quebrada 
Figura 5. 61: Torneiras de bebedouros tipo calha 
5.7.6. Torneiras de cozinha 
Este item analisa a opiniao dos funciomirios que trabalham na cozinha sobre a 
necessidade de substitui<;:ao das tomeiras desses ambientes. Os resultados referentes 
a tipologia CEMEI sao apresentados na Tabela 5.55, e os demais no Anexo W. 
Tabela 5. 55: Avaliavao sabre a substituivao das torneiras das cozinhas pelos funcionarios. 
T I . CEMEI 1poog1as-
N°da Substituiria torneira de: 
Escola pia AF? piaAQ? TC? filtro? 
17 -







. Nota. AF- agua fna, AQ- agua quente, TC - tome~ra de coz1nha 
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Das tipologias estudadas, a que apresentou maior incidencia de respostas 
favoraveis a substitui~o das torneiras de pia foi a CEMEI/EMEI (50% das unidades). 
A Figura 5.62 ilustra alguns dos motivos apontados para a substitui~ao das 
torneiras da cozinha. 
EMEI 116 - Tomeira de tanque com 
vazamento 
CEMEIIEMEI 24- Torneira solta e com 
prolongador para melhor atender a fungao 
desempenhada 
Figura 5. 62: Torneiras de cozinha. 
5.7.7. Torneiras das areas de servi~to/lavanderia 
Este item apresenta a opiniao dos funcionarios que realizam atividades na area 
de servi~o sobre a substitui~ao das torneiras existentes. Os resultados obtidos para a 
tipologia CEMEI estao relacionados na Tabela 5.56; as demais tipologias sao 
contempladas no Anexo W. 
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Tabela 5. 56: Avaliagao sobre a substitui9iio das tomeiras da area de servi9o/lavanderia. 
TipoloQia - CEMEI. 
N°da Substituiria a torneira 







44 sim sim 
165 nao -
Nota. MLR- maqUina de lavar roupa 
A tipologia CEMEI/EMEI foi a que apresentou o maior percentual de escolas 
em que o usuario substituiria as tomeiras da area de servigo, conforme segue: 
" em cerca de 30% das escolas, as torneiras de tanque deveriam ser 
substituidas; 
• em 31%, as torneiras de maquina de lavar roupa deveriam ser substituidas. 
A Figura 5.63, ilustra alguns dos motivos alegados para a substituigao das 
torneiras da area de servigo. 
CEMEI44 CEMEIIEMEI 15 
Figura 5. 63: Tomeiras danificadas nos tanques da area de servi90. 
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As escolas em que a maioria dos aparelhos sanitarios instalados deveria ser 
substituida, portipo de aparelhos, sao apresentadas na Tabela 5.57. 
Tabela 5. 57: Substituicao dos aparelhos sanitarios- opiniao dos usuarios. 
Escolas em que deveriam ser Tipolo ia 
substituidos CEMEI EMEI CEMEI/EMEI EMEF 
As torneiras de higiene pessoal 21, 93, 105, 2, 11, 15, 24, 17,43 e44 30, 33, -dos banheiros dos funcionarios 144 e 145 52 e 119 
As torneiras dos lavat6rio 93, 109, 127, 
banheiros de individual e 31 131, 133, 134, 24e 39 61 e 62 
higienizagao dos tipo calha 136e144 
ambientes lavagem - 116, 133, 134 33 61 e 158 
As bacias sanitarias dos 17 53 funcionarios - -
As bacias sanitarias dos alunos - - - 62 e 71 
As torneiras dos bebebedouros - 106, 117, 127 1,2,11,15, 
funcionarios 43, 44e 165 e 134 24, 37, 50e 71 51 
As torneiras dos bebebedouros - 61 e 71 
alunos - - -
5.7.8. Analise geral da substitui~ao de componentes 
As Figuras 5.64 a 5.66 apresentam os resultados sobre a opiniao dos usuarios 
a respeito da substitui<;:ao dos componentes nos respectivos ambientes. 
142 
Capitulo 5: Resultados e Analises 
EMEFaluno e.t:lfunc. 
ENEFfunc. CEME!!EMEJ tunc. 
CEMEIIEME! atuno 
-+-- tomeira do banheiro ~ higieni~o corporal 
--a-tomeira do banheiro- higienizayiio do ambiente 
~ bacia sanitaria 
Figura 5. 64:Avaliag1ie da substituigae de cempenentes des banheires - epiniae des 
usuaries - incidencia da respesta afirmativa 
........,_ tomelra do bebedouro 
Figura 5. 65: Avaliagae da substituigae das terneiras des bebedeures- epiniae des usuaries-
incidencia da respesta afirmativa. 
CEME!IEME! fun c. 
-+- tomeira da cozinha -..- tomeira das area de sef'Ji9ollavanderia 
Figura 5.66: Avaliagae da substituigae das terneiras das cezinhas e areas de 
serviges/lavanderias - epiniao des usuaries - incidencia da respesta afirmativa. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 
A avalia9ao p6s-ocupa9ao, ou, ou no caso dos sistemas prediais, avalia98o 
durante a opera9ao, e de fundamental importancia para o melhor entendimento do 
ambiente construido, e seus resultados podem ser traduzidos em criterios para a 
melhoria dos projetos, especificagao de materiais e processos construtivos, de modo a 
garantir uma maior vida util aos edificios e a satisfagao de seus ocupantes. 
A escolha do tema escola para o desenvolvimento deste trabalho surgiu da 
escassez de pesquisas nesta tipologia de edificagao, em que os projetos, quando 
existentes, sao desenvolvidos de forma padrao, sem o pleno entendimento do 
funcionamento dos sistemas prediais e sem levar em considera98o a satisfagao de seus 
usuaries, resultando em edificagoes muitas vezes inadequadas. 
Para a realiza98o do presente estudo, inicialmente foi desenvolvida uma 
revisao bibliografica, com a citagao dos principais trabalhos desenvolvidos nos ultimos 
anos acerca do assunto. Na sequencia, foi realizada uma avaliagao do desempenho 
dos sistemas prediais de aparelhos sanitarios em uma amostra de escolas da rede 
municipal de Campinas, cuja metodologia foi apresentada no Capitulo 4. 
Da analise dos dados obtidos em campo, cabe destacar os seguintes aspectos, 
alguns ja comentados ao Iongo do capitulo 5: 
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• quantidade de aparelhos sanitarios: apresenta-se estava em conformidade 
com a documenta9iio tecnica consultada em praticamente todas as escolas 
analisadas; verificou-se tambem a satisfa~ao dos usuaries e a avalia~ao 
positiva do observador com a realidade encontrada; 
• tamanho dos ambientes sanitarios: foi considerado adequado pela maioria 
dos usuaries, estando em conformidade, em geral, com os criterios 
adotados para a analise tecnica; 
• tamanho dos aparelhos sanitarios: considerado adequado pela maioria dos 
usuaries. Ressalta-se que cerca de 18% das escolas da tipologia 
CEMEIIEMEI nao possuem bacias infantis para os alunos e que 
aproximadamente 20% das escolas da tipologia EMEI apresentam 
aparelhos sanitarios de tamanho inadequado; 
• altura dos aparelhos sanitarios: nao se encontra em conformidade, na 
maioria das escolas investigadas, com os valores adotados para a analise; 
em nenhuma das tipologias de escolas investigadas foram encontrados 
aparelhos cujas alturas estivessem mais do que 50% dentro das faixas de 
valores adotadas. Cabe ressaltar, contudo, que para alguns desses valores, 
nao existe qualquer cita9iio na documenta9iio tecnica, sendo necessaria a 
ado9iio de valores constantes em catalogos de fabricantes e em outras 
fontes bibliograficas. 
• distribui9iio dos aparelhos sanitarios nos ambientes: verificou-se uma 
satisfa~ao geral dos usuaries e a avalia9iio do observador com rela9iio a 
esse quesito foi positiva em todas as tipologias 
estudadas; 
• acess6rios do sistema: e grande a porcentagem de escolas em que os 
assentos das bacias sanitarias nao existem ou estao inadequados, sendo 
que a tipologia CEMEI foi a que apresentou o maier percentual de escolas 
sem esse acess6rio (43%): cerca de 28% dos assentos nao estao 
adequados, sendo esse o maier percentual dentre todas as tipologias 
consideradas. As lixeiras estao presentes na maioria das escolas 
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analisadas, destacando-se a tipologia EMEI, em que cerca de 97% das 
unidades investigadas apresentam esse acess6rio nos banheiros. 
Com relac;:ao a substituic;:ao de aparelhos, as torneiras de higiene pessoal dos 
banheiros dos funcionarios da tipologia CEMEIIEMEI foram os aparelhos que 
apresentaram o maior percentual de intenc;:ao de troca (cerca de 37%), tendo sido 
apontados como principais motivos: adequac;:ao ao uso, economia e obsolescencia. 
Verifica-se que existe uma falta de manutenc;:ao generalizada nas escolas 
visitadas, com uma deterioralf8o do sistema predial de aparelhos sanitarios e dos 
ambientes, assim como uma grande improvisalf8o nos mesmos. 
Alem disso, constatou-se que a qualidade dos materiais empregados nos 
sistemas prediais de aparelhos das escolas visitadas sao de baixa qualidade. Em 
alguns casos, estes sao inadequados para a realizac;:ao de determinadas atividades, 
principalmente aquelas que envolvem um uso intensive, reduzindo a vida util dos 
mesmos. 
A inexistencia, por sua vez, de projetos das edifica9(>es estudadas e de 
registros das interven9(>es realizadas nos sistemas prediais dificulta nao somente a 
realizalf8o de trabalhos como o desenvolvido neste estudo como tambem a 
manutenc;:ao. 
Assim, a partir do banco de dados gerado, sugere-se que os 6rgaos 
competentes procedam a atualizac;:ao dessas informayoes em seus arquivos e 
estendam esta atividade para as demais edificayees escolares nao contempladas no 
presente trabalho. 
Destaca-se tamnem a ausencia de banheiros para portadores de necessidades 
especiais nas escolas estudadas; sendo que os banheiros existentes nao possuem nem 
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mesmo espayo para o giro de cadeiras de rodas, o que implica na necessidade de 
constru~o de ambientes novas para atender a essa necessidade. 
Em algumas escolas, nao existe bebedouro na area externa, sendo necessaria 
que as crianyas, utilizem o lavat6rio tipo calha dos banheiros para beber agua, o que 
nao e adequado do ponto de vista dos documentos tecnicos estudados. 
Alguns dados utilizados na avalia~o de desempenho realizada neste trabalho 
nao estao disponiveis na documenta~o tecnica relativa ao assunto. Muitas vezes, as 
informa<_;:oes tiveram de ser coletadas em diferentes documentos, o que dificulta nao 
somente a realiza<_;:ao de avalia¢es de natureza citada neste trabalho, mas tambem o 
desenvolvimento dos projetos, podendo ser essa uma das causas das nao 
conformidades encontradas nos itens analisados. 
Por fim, para o desenvolvimento de trabalhos futuros, sugere-se: 
• verificar a adaptabilidade dos valores adotados na documenta~o tecnica 
para o dimensionamento dos aparelhos sanitarios (quantidade, alturas e 
espayamentos); tendo em vista que, em alguns casos, mesmo estando de 
acordo com a documenta~o, os usuarios nao se encontram satisfeitos; 
• propor diretrizes para o projeto dos sistemas prediais nessa tipologia de 
edifica~o; 
• estender a avalia~o efetuada para outras tipologias, gerando dados que 
possam retro-alimentar o proposto nas mesmas; 
• elaborar uma cartilha ilustrativa com dimensoes necessarias ao projeto 
arquitetonico, aos projetos complementares e a execu~o da constru~o. 
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